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General Part 
 
Technical Assessment Body issuing the 
European Technical Assessment:  

Deutsches Institut für Bautechnik 

Trade name of the construction product  Injection system Hilti HIT-HY 200-A  

Product family 
to which the construction product belongs  

Bonded fastener for use in concrete  

Manufacturer Hilti Aktiengesellschaft 
9494 SCHAAN 
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN  

Manufacturing plant Hilti Plants 
  

This European Technical Assessment 
contains 

44 pages including 3 annexes which form an integral part 
of this assessment 

This European Technical Assessment is 
issued in accordance with Regulation (EU) 
No 305/2011, on the basis of 

EAD 330499-01-0601 Edition 04/2020  

This version replaces ETA-11/0493 issued on 14 December 2020  
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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. 
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the 
original issued document and shall be identified as such. 

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, 
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing 
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such. 

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in 
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation 
(EU) No 305/2011. 



  

 

European Technical Assessment 
ETA-11/0493 
English translation prepared by DIBt 

 
Page 3 of 44 | 10 December 2021 

Z120239.21 8.06.01-226/21 

Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The injection system Hilti HIT-HY 200-A is a bonded fastener consisting of a foil pack with 
injection mortar Hilti HIT-HY 200-A and a steel element according to Annex A. 

 The steel element is placed into a drilled hole filled with injection mortar and is anchored via the 
bond between metal part, injection mortar and concrete. 

 The product description is given in Annex A. 

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the fastener is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 and/or 100 years. The 
indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the 
producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to 
the expected economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance 
Characteristic resistance to tension load (static and 
quasi-static loading)  

See Annex C1, C2, C4, C5, C7, C8, 
C10, C11, B3 to B6 

Characteristic resistance to shear load (static and 
quasi-static loading) 

See Annex C3, C6, C9, C12 

Displacements under short-term and long-term 
loading 

See Annex C13 to C16 

Characteristic resistance and displacements for 
seismic performance categories C1 and C2 

See Annex C17 to C21 

3.2 Hygiene, health and the environment (BWR 3) 

Essential characteristic Performance 
Content, emission and/or release of dangerous 
substances 

No performance assessed 
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4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with the European Assessment Document EAD 330499-01-0601 the applicable 
European legal act is: [96/582/EC]. 

 The system to be applied is: 1 

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for 
in the applicable European Assessment Document 

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the 
control plan deposited at Deutsches Institut für Bautechnik.  

The following standards and documents are referred to in this European Technical Assessment: 

− EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules 
and rules for buildings 

− EN 1992-1-2:2004 + AC:2008 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - 
Structural fire design 

− EN 1992-4:2018 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in 
concrete 

− EN 1993-1-4:2006 + A1:2015: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - 
Supplementary rules for stainless steels  

− EN 1998-1:2004 + AC:2009 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: 
General rules, seismic actions and rules for buildings 

− EN 10088-1:2014 Stainless steels - Part 1: List of stainless steels 
− EN 206:2013 + A1:2016 Concrete - Specification, performance, production and conformity 
− EN 10204:2004 Metallic products – Types of inspection documents 
− DIN 488-1:2009-08 Reinforcing steels – Part 1: Grades, properties, marking 
− EOTA TR 055: Design of fastenings based on EAD 330232-00-0601, EAD 330499-00-0601 and 

EAD 330747-00-0601, February 2018 

Issued in Berlin on 10 Dezember 2021 by Deutsches Institut für Bautechnik 

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock beglaubigt: 
Head of Section Pascal Stiller 
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Installed condition  
Figure A1:  
Threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 

 
 

Figure A2:  
Threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 with Hilti Filling Set 

 
 

Figure A3:  
Internally threaded sleeve HIS-(R)N 

 

Marking of the 
embedment depth 

Annex A1 Product description 
Installed condition 
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Installed condition 
Figure A4:  
Reinforcing bar    
 

 
 

 

Product description 
Installed condition 
 

Marking of the 
embedment depth 

Annex A2 
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Product description: Injection mortar and steel elements 
Injection mortar Hilti HIT-HY 200-A: hybrid system with aggregate 
330 ml and 500 ml 
 
Marking: 
HILTI-HIT 
Production number and  
production line 
Expiry date mm/yyyy 

 

 

 
 

      Product name: “Hilti HIT-HY 200-A” 
 
Static mixer Hilti HIT-RE-M 

  
 
Steel elements 

 
HAS-U-…: M8 to M30 washer       nut 

 
HIT-V-…: M8 to M30 washer       nut 

 
Threaded rod: M8 to M30  washer       nut 
Hilti AM 8.8 meter rod electroplated zinc coated: M8 to M30, 1m to 3m 
Hilti AM HDG 8.8 meter rod hot dip galvanized: M8 to M30, 1m to 3m 
 

Commercial standard threaded rod: 
 Materials and mechanical properties according to Table A1. 
 Inspection certificate 3.1 according to EN 10204. The document shall be stored. 
 Marking of embedment depth.  

Product description 
Injection mortar / Static mixer / Steel elements 
 

Annex A3 
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Steel elements 

 
Internally threaded sleeve:  HIS-(R)N M8 to M20 
 

 
  Hilti Tension Anchor:  HZA M12 to M27 and HZA-R M12 to M24 

 
Reinforcing bar (rebar): φ 8 to φ 32 
 Materials and mechanical properties according to Table A1  
 Dimensions according to Annex B6 

 
 

Hilti Filling Set to fill the annular gap between steel element and fixture 
 

Sealing washer   Spherical washer 

  

 

0BHilti Filling Set    M16 M20 M24 

1BDiameter of sealing washer 2BdVS 3B[mm] 4B52 5B60 6B70 

7BThickness of sealing washer 8BhVS 9B[mm] 10B6 

11BThickness of Hilti Filling Set 12BhfS 13B[mm] 14B11 15B13 16B15 
 
 

Product description 
Injection mortar / Static mixer / Steel elements 
 

Annex A4 
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Table A1: Materials 

 

17BDesignation 18BMaterial    
19BReinforcing bars (rebars) 
Rebar 
EN 1992-1-1, 
Annex C 

Bars and de-coiled rods class B or C  
with fyk and k according to NDP or NCI of EN 1992-1-1/NA  
fuk = ftk = kfyk 

Steel elements made of zinc coated steel       
21BHAS-U 5.8 (HDG), 
HIT-V 5.8(F), 
Threaded rod 

22BStrength class 5.8, fuk = 500 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
Elongation at fracture (l0=5d) > 8% ductile 
Electroplated zinc coated ≥ 5 μm, (F) or (HDG) hot dip galvanized ≥ 45 μm 

23BHAS-U 8.8 (HDG), 
HIT-V 8.8 (F), 
Threaded rod 

24BStrength class 8.8, fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
Elongation at fracture (l0=5d) > 12% ductile 
Electroplated zinc coated ≥ 5 μm, (F) or (HDG) hot dip galvanized ≥ 45 μm 

25BHilti Meter rod 
AM 8.8 (HDG) 

26BStrength class 8.8, fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm² 
Elongation at fracture (l0 = 5d) > 12% ductile, 
Electroplated zinc coated ≥ 5 μm, (F) hot dip galvanized ≥ 45 μm 

27BHilti tension anchor 
HZA 

28BRound steel with threaded part: electroplated zinc coated ≥ 5 μm 
Rebar: Bars class B according to NDP or NCI of EN 1992-1-1/NA  

29BInternally threaded 
sleeve HIS-N 30BElectroplated zinc coated ≥ 5 μm 

31BWasher 32BElectroplated zinc coated ≥ 5 μm, hot dip galvanized ≥ 45 μm 

33BNut 34BStrength class of nut adapted to strength class of threaded rod 
Electroplated zinc coated ≥ 5 μm, (F) hot dip galvanized ≥ 45 μm 

35BHilti Filling Set (F) 
36BFilling washer: Electroplated zinc coated ≥ 5 μm, (F) hot dip galvanized ≥ 45 μm 
Spherical washer: Electroplated zinc coated ≥ 5 μm, (F) hot dip galvanized ≥ 45 μm 
Lock nut: Electroplated zinc coated ≥ 5 μm, (F) hot dip galvanized ≥ 45 μm 

Product description 
Materials  
 

Annex A5 



Injection system Hilti HIT-HY 200-A 

Page 10 of European Technical Assessment 
ETA-11/0493 of 10 December 2021 
 
English translation prepared by DIBt 

 
Z119760.21 8.06.01-226/21

Table A1: continued 

 
  

Steel elements made of stainless steel 
38Bcorrosion resistance class (CRC) III according EN 1993-1-4 

39BHAS-U A4, 
HIT-V-R  

40BFor ≤ M24: strength class 70, fuk = 700 N/mm², fyk = 450 N/mm²;  
For > M24: strength class 50, fuk = 500 N/mm², fyk = 210 N/mm²;  
Elongation at fracture (l0=5d) > 12% ductile 

41BThreaded rod 

42BFor ≤ M24: strength class 70, fuk = 700 N/mm², fyk = 450 N/mm²;  
For > M24: strength class 50, fuk = 500 N/mm², fyk = 210 N/mm²;  
Elongation at fracture (l0=5d) > 12% ductile 
Stainless steel 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1 

43BHilti tension anchor 
HZA-R 

44BRound steel with threaded part:   
Stainless steel 1.4404, 1.4362, 1.4571 EN 10088-1 
Rebar: Bars class B according to NDP or NCI of EN 1992-1-1/NA  

45BInternally threaded 
sleeve HIS-RN 46BStainless steel 1.4401, 1.4571 EN 10088-1 

47BWasher 48BStainless steel 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1 

49BNut 
50BFor ≤ M24: strength class 70, fuk = 700 N/mm², fyk = 450 N/mm²;  
For > M24: strength class 50, fuk = 500 N/mm², fyk = 210 N/mm²;  
Stainless steel 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1 

Steel elements made of high corrosion resistant steel 
52Bcorrosion resistance class (CRC) V according EN 1993-1-4 

53BHAS-U HCR, 
HIT-V-HCR  

For ≤ M20: fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
For > M20: fuk = 700 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
Elongation at fracture (l0=5d) > 12% ductile 

54BThreaded rod 

For ≤ M20: fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
For > M20: fuk = 700 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
Elongation at fracture (l0=5d) > 12% ductile 
High corrosion resistant steel 1.4529, 1.4565 EN 10088-1 

55BWasher 56BHigh corrosion resistant steel 1.4529, 1.4565 EN 10088-1 

57BNut 
58BFor ≤ M20: fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
For > M20: fuk = 700 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
High corrosion resistant steel 1.4529, 1.4565 EN 10088-1 

Product description 
Materials  
 

Annex A6 
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Specifications of intended use   
 
Anchorages subject to:   
 Static and quasi static loading. 
 Seismic performance category C1 and C2 (see Table B1). 
 

Base material: 
 Compacted reinforced or unreinforced normal weight concrete without fibres according to EN 206. 
 Strength classes C20/25 to C50/60 according to EN 206. 
 Cracked and uncracked concrete.  
 

Temperature in the base material:  
 at installation 

-10 °C to +40 °C for the standard variation of temperature after installation 
 in-service  

Temperature range I: -40 °C to +40 °C  
    (max. long term temperature +24 °C and max. short term temperature +40 °C) 

 Temperature range II: -40 °C to +80 °C  
                   (max. long term temperature +50 °C and max. short term temperature +80 °C) 
 Temperature range III: -40 °C to +120 °C  
                   (max. long term temperature +72 °C and max. short term temperature +120 °C) 
 

Table B1: Specifications of intended use 
 59BHIT-HY 200-A with … 

20BSteel elements 61BHAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 
 

62BRebar 
 

63BHZA(-R) 
 

64BHIS-(R)N 
 

65BHammer drilling with 
hollow drill bit TE-CD or 
TE-YD 

 66B 67B 68B 69B 

70BHammer drilling 71B 72B 73B 74B 

75BDiamond drilling with 
roughening tool TE-YRT 

 
76B 77B 78B 79B 

 
80BStatic and quasi static loading in 
cracked and uncracked concrete 81BM8 to M30 82Bφ 8 to 

φ 32 
83BM12 to 

M27 
84BM8 to 
M20 

85BSeismic performance category C1 86BM10 to M30 87Bφ 10 to 
φ 32 

88BM12 to 
M27 89B- 

90BSeismic performance category C2 

91BM16 to M24, 
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR) 
HIT-V 8.8 (-8.8, -8.8 F, -R, HCR), 

AM (8.8, 8.8 HDG) 
Threaded rod 

(electroplated zinc coated 8.8 and 
CRC III, V, Table A1) 

92B- 93B- 94B- 

Intended Use 
Specifications 

Annex B1 
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Use conditions (Environmental conditions): 
 Structures subject to dry internal conditions (all materials).  
 For all other conditions according EN 1993-1-4 

corresponding to corrosion resistance classes Annex A6 Table A1 (stainless steels). 
 

Design:  
 Fastenings are designed under the responsibility of an engineer experienced in fastenings and concrete 

work. 
 Verifiable calculation notes and drawings are prepared taking account of the loads to be fastened. The 

position of the fastener is indicated on the design drawings (e. g. position of the fastener relative to 
reinforcement or to supports, etc.). 

 The anchorages are designed in accordance with: 
EN 1992-4 and EOTA Technical Report TR 055. 
 

Installation:  
 Use category: dry or wet concrete (not in flooded holes) for all drilling techniques. 
 Drilling technique:  

 Hammer drilling, 
 Hammer drilling with Hilti hollow drill bit TE-CD, TE-YD, 
 Diamond coring with roughening with Hilti roughening tool TE-YRT. 

 Installation direction D3: downward, horizontal and upward (e.g. overhead) installation admissible for all 
elements. 

 Fastener installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the 
person responsible for technical matters of the site. 

Intended Use 
Specifications 

Annex B2 
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Table B2: Installation parameters of threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 

 
HAS-U-…  

  
 
 
 HIT-V-… 

  
 
 
Hilti meter rod AM (HDG) 8.8 

    
 

95BThreaded rod, HAS-U- …, HIT-V-…, AM 8.8 96BM8 97BM10 98BM12 99BM16 100BM20 101BM24 102BM27 103BM30 
104BDiameter of element 105Bd 106B[mm] 107B8 108B10 109B12 110B16 111B20 112B24 113B27 114B30 
115BNominal diameter of drill bit 116Bd0 117B[mm] 118B10 119B12 120B14 121B18 122B22 123B28 124B30 125B35 

126BEffective embedment depth 
and drill hole depth  127Bhef = h0 128B[mm] 

129B60 
to 

160 

130B60 
to 

200 

131B70 
to 

240 

132B80 
to 

320 

133B90 
to 

400 

134B96 
to 

480 

135B108 
to 

540 

136B120 
to 

600 
137BMaximum diameter of 
clearance hole in the fixture 138Bdf 139B[mm] 140B9 141B12 142B14 143B18 144B22 145B26 146B30 147B33 

148BThickness of Hilti Filling Set  149Bhfs 150B[mm] 151B- 152B- 153B- 154B11 155B13 156B15 157B- 158B- 
159BEffective fixture thickness with 
Hilti Filling Set 160Btfix,eff 161B[mm] 162Btfix,eff = tfix – hfs 

163BMinimum thickness of 
concrete member 164Bhmin 165B[mm] 166Bhef + 30 

≥ 100 mm 167Bhef + 2⋅d0 

168BMaximum installation torque 169Bmax Tinst 170B[Nm] 171B10 172B20 173B40 174B80 175B150 176B200 177B270 178B300 
179BMinimum spacing 180Bsmin 181B[mm] 182B40 183B50 184B60 185B75 186B90 187B115 188B120 189B140 
190BMinimum edge distance 191Bcmin 192B[mm] 193B40 194B45 195B45 196B50 197B55 198B60 199B75 200B80 

Marking:  
5.8 - l = HIT-V-5.8    M…x l 
5.8F - l = HIT-V-5.8F  M…x l 
8.8 - l = HIT-V-8.8  M…x l 
8.8F - l = HIT-V-8.8F  M…x l 
R - l = HIT-V-R  M ...x l 
HCR - l = HIT-V-HCR M ...x l 

Marking:  
Steel grade number and length 
identification letter: e.g. 8L 

Intended Use 
Installation parameters of threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 
 

Annex B3 
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Table B3: Installation parameters of internally threaded sleeve HIS-(R)N 

 
 
Internally threaded sleeve HIS-(R)N… 

  
 

201BInternally threaded sleeve HIS-(R)N… 202BM8 203BM10 204BM12 205BM16 206BM20 
207BOuter diameter of sleeve 208Bd 209B[mm] 210B12,5 211B16,5 212B20,5 213B25,4 214B27,6 
215BNominal diameter of drill bit 216Bd0 217B[mm] 218B14 219B18 220B22 221B28 222B32 
223BEffective embedment depth and 
drill hole depth 224Bhef = h0 225B[mm] 226B90 227B110 228B125 229B170 230B205 

231BMaximum diameter of clearance 
hole in the fixture 232Bdf 233B[mm] 234B9 235B12 236B14 237B18 238B22 

239BMinimum thickness of concrete 
member 240Bhmin 241B[mm] 242B120 243B150 244B170 245B230 246B270 

247BMaximum installation torque 248Bmax Tinst 249B[Nm] 250B10 251B20 252B40 253B80 254B150 
255BThread engagement length min-max 256Bhs 257B[mm] 258B8-20 259B10-25 260B12-30 261B16-40 262B20-50 
263BMinimum spacing 264Bsmin 265B[mm] 266B60 267B75 268B90 269B115 270B130 
271BMinimum edge distance 272Bcmin 273B[mm] 274B40 275B45 276B55 277B65 278B90 

Intended Use 
Installation parameters of internally threaded sleeve HIS-(R)N 
 

Marking: 
Identifying mark - HILTI and  
embossing "HIS-N" (for C-steel) 
embossing "HIS-RN" (for stainless steel) 

Annex B4 
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Table B4: Installation parameters of Hilti tension anchor HZA-R 

 

Table B5: Installation parameters of Hilti tension anchor HZA 

 

279BHilti tension anchor HZA-R …   280BM12 281BM16 282BM20 283BM24 

284BRebar diameter 285Bφ 286B[mm] 287B12 288B16 289B20 290B25 

291BNominal embedment depth and  
drill hole depth 292Bhnom = h0 293B[mm] 294B170 to 

240 
295B180 to 

320 
296B190 to 

400 
297B200 to 
500 

298BEffective embedment depth (hef = hnom - le) 299Bhef 300B[mm] 301Bhnom – 100 

302BLength of smooth shaft 303Ble 304B[mm] 305B100 

306BNominal diameter of drill bit 307Bd0 308B[mm] 309B16 310B20 311B25 312B32 

313BMaximum diameter of clearance hole in the fixture 314Bdf 315B[mm] 316B14 317B18 318B22 319B26 

320BMaximum installation torque 321Bmax Tinst 322B[Nm] 323B40 324B80 325B150 326B200 

327BMinimum thickness of concrete member 328Bhmin 329B[mm] 330Bhnom + 2·d0 

331BMinimum spacing 332Bsmin 333B[mm] 334B65 335B80 336B100 337B130 

338BMinimum edge distance 339Bcmin 340B[mm] 341B45 342B50 343B55 344B60 

345BHilti tension anchor HZA…   346BM12 347BM16 348BM20 349BM24 350BM27 

351BRebar diameter 352Bφ 353B[mm] 354B12 355B16 356B20 357B25 358B28 

359BNominal embedment depth and  
drill hole depth 360Bhnom = h0 361B[mm] 

362B90  
to 

240 

363B100  
to 

320 

364B110  
to 

400 

365B120  
to 

500 

366B140  
to 

560 

367BEffective embedment depth (hef = hnom - le) 368Bhef 369B[mm] 370Bhnom – 20 

371BLength of smooth shaft 372Ble 373B[mm] 374B20 

375BNominal diameter of drill bit 376Bd0 377B[mm] 378B16 379B20 380B25 381B32 382B35 

383BMaximum diameter of clearance hole in the fixture 384Bdf 385B[mm] 386B14 387B18 388B22 389B26 390B30 

391BMaximum installation torque 392Bmax Tinst 393B[Nm] 394B40 395B80 396B150 397B200 398B270 

399BMinimum thickness of concrete member 400Bhmin 401B[mm] 402Bhnom + 2·d0 

403BMinimum spacing 404Bsmin 405B[mm] 406B65 407B80 408B100 409B130 410B140 

411BMinimum edge distance 412Bcmin 413B[mm] 414B45 415B50 416B55 417B60 418B75 

Marking: 
embossing “HZA(-R)” M .. / tfix  

Intended Use 
Installation parameters of Hilti tension anchor HZA-(R) 
 

Annex B5 
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Table B6: Installation parameters of reinforcing bar  

1) Each of the two given values can be used. 
 
Reinforcing bar  

 
 
 
For rebar bolt 

 Minimum value of related rib area fR,min according to EN 1992-1-1 

 Rib height of the bar hrib shall be in the range 0,05·φ ≤ hrib ≤ 0,07·φ  
(φ: Nominal diameter of the bar; hrib: Rib height of the bar)   

 
 
 

419BReinforcing bar (rebar)   
420Bφ 8 421Bφ 10 422Bφ 12 423Bφ 14 424Bφ 16 425Bφ 20 426Bφ 25 427Bφ 26 428Bφ 28 429Bφ 30 430Bφ 32 

431BDiameter  432Bφ 433B[mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32 

434BEffective embedment 
depth and drill hole depth 435Bhef = h0 436B[mm] 

437B60  
to 

160 

438B60  
to 

200 

439B70  
to 

240 

440B75  
to 

280 

441B80  
to 

320 

442B90  
to 

400 

443B100  
to 

500 

444B104  
to 

520 

445B112  
to 

560 

446B120  
to 

600 

447B128  
to 

640 
448BNominal diameter of  
drill bit 449Bd0 450B[mm] 451B10 / 

121) 
452B12 / 
141) 453B141) 

454B161) 455B18 456B20 457B25 458B32 459B32 460B35 461B37 462B40 

463BMinimum thickness of 
concrete member 464Bhmin 465B[mm] 466Bhef + 30 

≥ 100 mm 467Bhef + 2·d0 

468BMinimum spacing 469Bsmin 470B[mm] 471B40 472B50 473B60 474B70 475B80 476B100 477B125 478B130 479B140 480B150 481B160 
482BMinimum edge distance 483Bcmin 484B[mm] 485B40 486B45 487B45 488B50 489B50 490B65 491B70 492B75 493B75 494B80 495B80 

Intended Use 
Installation parameters of reinforcing bar (rebar) 
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Table B7: Maximum working time and minimum curing time HIT-HY 200-A 

1) The minimum foil pack temperature is 0 °C. 

 

  

496BTemperature in the base 
material T 1) 

497BMaximum working time  
twork 

498BMinimum curing time  
tcure 

499B-10 °C 500Bto 501B-5 °C 1,5 503Bh 7 505Bh 
 > -5 °C 507Bto  0 °C 50 510B524Bmin 4 512Bh 

513B> 0 °C 514Bto  5 °C 25 517B524Bmin 2 519Bh 
520B> 5 °C 521Bto 522B10 °C 15 524Bmin 75 526B524Bmin 

527B> 10 °C 528Bto 529B20 °C 7 531Bmin 45 533B524Bmin 
534B> 20 °C 535Bto 536B30 °C 4 538Bmin 30 540B524Bmin 
541B> 30 °C 542Bto 543B40 °C 3 545Bmin 30 547B524Bmin 

Intended Use 
Maximum working time and minimum curing time 
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Table B8: Parameters of drilling, cleaning and setting tools 

1) With vacuum cleaner Hilti VC 20/40/60 (automatic filter cleaning activated) or vacuum cleaner with activated 
automatic filter cleaning as well as volumetric flow rate at turbine ≥ 57 l/s, volumetric flow rate at end of hose 
≥ 106 m³/h and partial vacuum ≥ 16 kPa. 

Cleaning alternatives 

Manual Cleaning (MC): 
Hilti hand pump for blowing out drill holes 
with diameters d0 ≤ 20 mm and  
drill hole depths h0 ≤ 10·d.  

Compressed air cleaning (CAC): 
Air nozzle with an orifice opening of  
minimum 3,5 mm in diameter. 

 
Automatic Cleaning (AC): 
Cleaning is performed during drilling with 
Hilti TE-CD and TE-YD drilling system 
including vacuum cleaner..  

  

Steel elements 549BDrill and clean 550BInstalla-
tion 

551BThreaded 
rod,  

HAS-U-…, 
HIT-V-…, 
AM 8.8 

552BHIS-(R)N 553BRebar 554BHZA(-R) 

555BHammer drilling 556BDiamond coring 

557BBrush 558BPiston 
plug  559BHollow 

drill bit1)  560BRoughening 
tool 

         
561BSize 562Bsize 563Bsize 564Bsize 565Bd0 [mm] 566Bd0 [mm] 567Bd0 [mm] 568Bd0 [mm] 569BHIT-RB 570BHIT-SZ 

571BM8 572B- 
573Bφ8 574B- 575B10 576B- 577B- 578B- 579B10 580B- 

581BM10 582B- 
583Bφ8 / φ10 584B- 585B12 586B12 587B- 588B- 589B12 590B12 

591BM12 592BM8 
593Bφ10 / φ12 594B- 595B14 596B14 597B- 598B- 599B14 600B14 

601B- 602B- 
603Bφ12 604BM12 605B16 606B16 607B- 608B- 609B16 610B16 

611BM16 612BM10 
613Bφ14 614B- 615B18 616B18 617B18 618B18 619B18 620B18 

621B- 622B- 
623Bφ16 624BM16 625B20 626B20 627B20 628B20 629B20 630B20 

631BM20 632BM12 633B- 634B- 635B22 636B22 637B22 638B22 639B22 640B22 
641B- 642B- 

643Bφ20 644BM20 645B25 646B25 647B25 648B25 649B25 650B25 
651BM24 652BM16 653B- 654B- 655B28 656B28 657B28 658B28 659B28 660B28 
661BM27 662B- 663B- 664B- 665B30 666B- 667B30 668B30 669B30 670B30 

671B- 672BM20 
673Bφ25 / φ26 674BM24 675B32 676B32 677B32 678B32 679B32 680B32 

681BM30 682B- 
683Bφ28 684BM27 685B35 686B35 687B35 688B35 689B35 690B35 

691B- 692B- 
693Bφ30 694B- 695B37 696B- 697B- 698B- 699B37 700B37 

701B- 702B- 
703Bφ32 704B- 705B40 706B- 707B- 708B- 709B40 710B40 

Intended Use 
Parameters of drilling, cleaning and setting tools 
Cleaning alternatives 
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Table B9: Hilti roughening tool TE-YRT – tool parameters  

 
Table B10: Hilti roughening tool TE-YRT – roughening and blowing times 

 
Hilti roughening tool TE-YRT and wear gauge RTG 
Hilti roughening 
tool TE-YRT  

Wear gauge  
RTG  

711BAssociated components 
712BDiamond coring 713BRoughening tool TE-YRT 714BWear gauge RTG… 

   
715Bd0 [mm] 

716Bd0 [mm] 717Bsize 
718Bnominal 719Bmeasured 

720B18 721B17,9 to 18,2 722B18 723B18 
724B20 725B19,9 to 20,2 726B20 727B20 
728B22 729B21,9 to 22,2 730B22 731B22 
732B25 733B24,9 to 25,2 734B25 735B25 
736B28 737B27,9 to 28,2 738B28 739B28 
740B30 741B29,9 to 30,2 742B30 743B30 
744B32 745B31,9 to 32,2 746B32 747B32 
748B35 749B34,9 to 35,2 750B35 751B35 

 752BRoughening time 
troughen 

753BMinimum blowing time 
tblowing 

754Bhef [mm] 755Btroughen [sec] = hef [mm] / 10 756Btblowing [sec] =  troughen [sec] + 20  
757B0 to 100 758B10 759B30 

760B101 to 200 761B20 762B40 
763B201 to 300 764B30 765B50 
766B301 to 400 767B40 768B60 
769B401 to 500 770B50 771B70 
772B501 to 600 773B60 774B80 

Intended Use 
Parameters for use of the Hilti Roughening tool TE-YRT 
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Installation instruction 
2403BHole drilling   
2404Ba) Hammer drilling  

  

2406BDrill hole to the required embedment depth with a hammer drill set in rotation-hammer 
mode using an appropriately sized carbide drill bit. 

2407Bb) Hammer drilling with Hilti hollow drill bit 

 

2408BDrill hole to the required embedment depth with an appropriately sized Hilti TE-CD or 
TE-YD hollow drill bit attached to Hilti vacuum cleaner VC 20/40/60 or with a vacuum 
cleaner according to Table B8, in each case with automatic cleaning of the filter 
activated. This drilling system removes the dust and cleans the drill hole during drilling 
when used in accordance with the user’s manual. After drilling is completed, proceed to 
the “injection preparation” step in the installation instruction. 

2409Bc) Diamond coring with roughening with Hilti roughening tool TE-YRT: 

 

2410BDiamond coring is permissible when suitable diamond core drilling machines and the 
corresponding core bits are used. 
For the use in combination with Hilti roughening tool TE-YRT see parameters in 
Table B9. 

 

2411BBefore roughening water needs to be removed from the drill hole.  
Check usability of the roughening tool with the wear gauge RTG. 
Roughen the drill hole over the whole length to the required hef.  
Roughening time troughen see Table B10.  

2412BDrill hole cleaning 2413BJust before injection of the mortar, the drill hole must be free of dust and debris. 
Inadequate hole cleaning = poor load values. 

2414BManual Cleaning (MC) 2415BUncracked concrete only. 
For drill hole diameters d0 ≤ 20 mm and drill hole depths h0 ≤ 10·d.  

 

2416BThe Hilti hand pump may be used for blowing out drill holes up to diameters d0 ≤ 20 mm 
and drill hole depths h0 ≤ 10·d.  
Blow out at least 4 times from the back of the drill hole until return air stream is free of 
noticeable dust. 

 

2417BBrush 4 times with the specified brush (see Table B8) by inserting the steel brush Hilti 
HIT-RB to the back of the hole (if needed with extension) in a twisting motion and 
removing it. The brush must produce natural resistance as it enters the drill hole 
(brush Ø ≥ drill hole Ø) - if not the brush is too small and must be replaced with the 
proper brush diameter. 

 

2418BBlow out again with the Hilti hand pump at least 4 times until return air stream is free of 
noticeable dust. 

Intended Use 
Installation instructions 
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2419BCompressed air cleaning (CAC) for all drill hole diameters d0 and all drill hole depths h0 

 

2420BBlow 2 times from the back of the hole (if needed with nozzle extension) over the whole 
length with oil-free compressed air (min. 6 bar at 6 m³/h) until return air stream is free of 
noticeable dust.  
For drill hole diameters ≥ 32 mm the compressor has to supply a minimum air flow of 
140 m³/h.  

 

2421BBrush 2 times with the specified brush (see Table B8) by inserting the steel brush Hilti 
HIT-RB to the back of the hole (if needed with extension) in a twisting motion and 
removing it. The brush must produce natural resistance as it enters the drill hole (brush 
Ø ≥ drill hole Ø) - if not the brush is too small and must be replaced with the proper 
brush diameter. 

 

2422BBlow again with compressed air 2 times until return air stream is free of noticeable dust. 

Cleaning of diamond cored holes with roughening with Hilti roughening tool TE-YRT. 

2423BFlush 2 times by inserting a water hose (water-line pressure) to the back of the hole 
until water runs clear. 

 

2424BBrush 2 times with the specified brush (see Table B8) by inserting the steel brush Hilti 
HIT-RB to the back of the hole (if needed with extension) in a twisting motion and 
removing it. The brush must produce natural resistance as it enters the drill hole (brush 
Ø ≥ drill hole Ø) - if not the brush is too small and must be replaced with the proper 
brush diameter. 

 

2425BBlow 2 times from the back of the hole (if needed with nozzle extension) over the whole 
length with oil-free compressed air (min. 6 bar at 6 m³/h) until return air stream is free of 
noticeable dust and water. Remove all water from the drillhole until drillhole is 
completely dried before mortar injection (tblowing see Table B10). For drill hole diameters 
≥ 32 mm the compressor has to supply a minimum air flow of 140 m³/h. 

 
  

Intended Use 
Installation instructions 

Annex B11 



Injection system Hilti HIT-HY 200-A 

Page 22 of European Technical Assessment 
ETA-11/0493 of 10 December 2021 
 
English translation prepared by DIBt 

 
Z119760.21 8.06.01-226/21

2426BInjection preparation 

 

2427BTightly attach Hilti mixing nozzle HIT-RE-M to foil pack manifold. Do not modify the 
mixing nozzle.  
Observe the instruction for use of the dispenser. 
Check foil pack holder for proper function. Insert foil pack into foil pack holder and put 
holder into dispenser. 

 

2428BThe foil pack opens automatically as dispensing is initiated. Depending on the size of 
the foil pack, an initial amount of adhesive has to be discarded. Discarded quantities are  
  2 strokes for 330 ml foil pack, 
  3 strokes  for 500 ml foil pack, 
                          4 strokes for 500 ml foil pack ≤ 5 °C. 
The minimum foil pack temperature is 0°C. 

2429BInject adhesive from the back of the drill hole without forming air voids.  

 

2430BInject the adhesive starting at the back of the hole, slowly withdrawing the mixer with 
each trigger pull. Fill approximately 2/3 of the drill hole to ensure that the annular gap 
between the steel element and the concrete is completely filled with adhesive along the 
embedment length. 
In water saturated concrete it is required to set the fastener immediately after cleaning 
the drillhole. 

2431BAfter injection is completed, depressurize the dispenser by pressing the release trigger. 
This will prevent further adhesive discharge from the mixer. 

 

2432BOverhead installation and/or installation with embedment depth hef > 250mm.  
For overhead installation the injection is only possible with the aid of extensions and 
piston plugs. Assemble HIT-RE-M mixer, extension(s) and appropriately sized piston 
plug (see Table B8). Insert piston plug to back of the hole and inject adhesive. During 
injection the piston plug will be naturally extruded out of the drill hole by the adhesive 
pressure. 

 
  

Annex B12 Intended Use 
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2433BSetting the steel element  

 

2434BBefore use, verify that the element is dry and free of oil and other contaminants.  
Mark and set steel element to the required embedment depth before working time twork 
has elapsed. The working time twork is given in Table B7. 

 

2435BFor overhead installation use piston plugs and fix embedded parts with e.g. wedges 
(Hilti HIT-OHW). 

 

2436BLoading: After required curing time tcure (see Table B7) the fastening can be loaded. 
The applied installation torque shall not exceed the values max Tinst given in Table B2 
to Table B5. 

2437BInstallation of Hilti Filling Set 

2438BUse Hilti Filling Set with standard nut. Observe the correct orientation of filling washer 
and spherical washer. 

 

2439BThe applied installation torque shall not exceed the values max Tinst given in Table B2 
to Table B5. 

 

2440BOptional: 
Installation of lock nut. Tighten with a ¼ to ½ turn. (Not for size M24.) 

 

2441BFill the annular gap between steel element and fixture with 1-3 strokes of a Hilti 
injection mortar HIT-HY … or HIT-RE … . 
Follow the installation instructions supplied with the respective Hilti injection mortar. 
After required curing time tcure the fastening can be loaded. 

 
  

Intended Use 
Installation instructions 
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Table C1: Essential characteristics for threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-...  and  
AM 8.8 under tension load in concrete  

 

775BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 776BM8 777BM10 778BM12 779BM16 780BM20 781BM24 782BM27 783BM30 
784BFor a working life of 50 and 100 years         
785BInstallation factor    
786BHammer drilling 787Bγinst 788B[-] 789B1,0 
790BHammer drilling with Hilti hollow drill bit 
TE-CD or TE-YD 791Bγinst 792B[-] 793B

1) 
794B1,0 

795BDiamond coring with roughening with 
Hilti roughening tool TE-YRT 796Bγinst 797B[-] 798B

1) 1,0 

799BSteel failure      
Characteristic resistance  800BNRk,s 801B[kN] As ∙ fuk 
802BPartial factor grade 5.8 803BγMs,N2)  804B[-] 805B1,5 
806BPartial factor grade 8.8 807BγMs,N2)  808B[-] 809B1,5 
810BPartial factor HAS-U A4, HIT-V-R, 
Threaded rod CRC III (Table A1) 811BγMs,N2)  812B[-] 813B1,87 814B2,86 

815BPartial factor HAS-U HCR, HIT-V-HCR,  
Threaded rod CRC V (Table A1) 816BγMs,N2)  817B[-] 818B1,5 819B2,1 

820BConcrete cone failure       
821BFactor for uncracked concrete 822Bkucr,N 823B[-] 11,0 
824BFactor for cracked concrete 825Bkcr,N 826B[-] 7,7 
827BEdge distance 828Bccr,N 829B[mm] 830B1,5 ⋅ hef 
831BSpacing 832Bscr,N 833B[mm] 834B3,0 ⋅ hef 
835BSplitting failure       

836BEdge distance  
ccr,sp [mm] for 

837Bh / hef  ≥ 2,0 838B1,0 ⋅ hef 

 

839B2,0 > h / hef  > 1,3 840B4,6 ⋅ hef - 1,8 ⋅ h 

841Bh / hef  ≤ 1,3 842B2,26 ⋅ hef 

843BSpacing 844Bscr,sp 845B[mm] 846B2·ccr,sp 
1) No performance assessed.  
2) In absence of national regulations. 
 
 
 
 
 

Performances  
Essential characteristics under tension load in concrete 
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Table C1: continued 
847BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 848BM8 849BM10 850BM12 851BM16 852BM20 853BM24 854BM27 855BM30 
856BCombined pullout and concrete cone failure for a working life of 50 years 
857BCharacteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 

858BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 
859BτRk,ucr 860B[N/mm2] 18 

861BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 
862BτRk,ucr 863B[N/mm2] 15 

864BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 
865BτRk,ucr 866B[N/mm2] 13 

867BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 

868BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 
869Bτ,cr 870B[N/mm2] 7,5 8,5 9,0 

871BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 
872BτRk,cr 873B[N/mm2] 6,0 7,0 7,5 

874BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 
875BτRk,cr 876B[N/mm2] 5,5 6,0 6,5 

877BInfluence factors ψ on bond resistance τRk in cracked and uncracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc [-] (fck/20)0,1 

Influence of sustanined load    

890BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 
885Bψ0

sus [-] 0,74 

893BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 
885Bψ0

sus [-] 0,89 

896BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 
885Bψ0

sus [-] 0,72 

888BCombined pullout and concrete cone failure for a working life of 100 years 
889BCharacteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 

890BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 
891BτRk,ucr,100 892B[N/mm2] 17 

893BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 
894BτRk,ucr,100 895B[N/mm2] 14 

896BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 
897BτRk,ucr,100 898B[N/mm2] 12 

899BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 

900BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 
901BτRk,cr,100 902B[N/mm2] 6,5 8,0 

903BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 
904BτRk,cr,100 905B[N/mm2] 5,5 7,0 

906BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 
907BτRk,cr,100 908B[N/mm2] 5,0 6,0 

909BInfluence factors ψ on bond resistance τRk,100 in cracked and uncracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc [-] (fck/20)0,1 
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Table C2: Essential characteristics for threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and  
AM 8.8 under shear load in concrete 

1)  In absence of national regulations.  

915BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 916BM8 917BM10 918BM12 919BM16 920BM20 921BM24 922BM27 923BM30 
924BFor a working life of 50 and 100 years 
925BSteel failure without lever arm     
Characteristic resistance  926BV0Rk,s 927B[kN] k6 ∙ As ∙ fuk 
Factor grade 5.8 k6 [-] 0,6 
Factor grade 8.8 k6 [-] 0,5 
Factor HAS-U A4, HIT-V-R, 
Threaded rod CRC III (Table A1) k6 [-] 0,5 

Factor HAS-U HCR, HIT-V-HCR,  
Threaded rod CRC V (Table A1) k6 [-] 0,5 

928BPartial factor grade 5.8 929BγMs,V1) 930B[-] 931B1,25 
932BPartial factor grade 8.8 933BγMs,V1) 934B[-] 935B1,25 
936BPartial factor 
HAS-U A4, HIT-V-R, 
Threaded rod CRC III (Table A1)   

937BγMs,V1) 938B[-] 939B1,56 940B2,38 

941BPartial factor 
HAS-U HCR, HIT-V-HCR, 
Threaded rod CRC V (Table A1) 

942BγMs,V1) 943B[-] 944B1,25 945B1,75 

946BDuctility factor 947Bk7 948B[-] 949B1,0 
950BSteel failure with lever arm     
Characteristic resistance 951BM0Rk,s 952B[Nm] 953B1,2 ∙ Wel ∙ fuk 
954BDuctility factor 955Bk7 956B[-] 957B1,0 
958BConcrete pry-out failure 
959BPry-out factor 960Bk8 961B[-] 962B2,0 
963BConcrete edge failure 

964BEffective length of fastener 965Blf 966B[mm] 967Bmin (hef; 12 ∙ dnom) 968Bmin (hef;  
8 ∙ dnom; 300) 

969BOutside diameter of fastener 970Bdnom 971B[mm] 8 10 12 16 20 24 27 30 

Performances  
Essential characteristics under shear load in concrete 
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Table C3:  Essential characteristics for internally threaded sleeve HIS-(R)N 
under tension load in concrete  

  

972BHIS-(R)N 973BM8 974BM10 975BM12 976BM16 M20 
977BFor a working life of 50 years      
978BInstallation factor        
979BHammer drilling 980Bγinst 981B[-] 982B1,0 
983BHammer drilling with Hilti hollow drill bit 
TE-CD or TE-YD 984Bγinst 985B[-] 986B1,0 

987BDiamond coring with roughening with 
Hilti roughening tool TE-YRT 988Bγinst 989B[-] 1) 

990B1,0 

991BSteel failure  
992BCharacteristic resistance HIS-N  
with screw or threaded rod grade 8.8 993BNRk,s 994B[kN] 995B25 996B46 997B67 998B125 999B116 

1000BPartial factor 1001BγMs,N2) 1002B[-] 1003B1,50 
1004BCharacteristic resistance HIS-RN 
with screw or threaded rod grade 70 1005BNRk,s 1006B[kN] 1007B26 1008B41 1009B59 1010B110 1011B166 

1012BPartial factor 1013BγMs,N2) 1014B[-] 1015B1,87 1016B2,4 
1017BConcrete cone failure       
1018BFactor for uncracked concrete 1019Bkucr,N 1020B[-] 1021B11,0 
1022BFactor for cracked concrete 1023Bkcr,N 1024B[-] 1025B7,7 
1026BEdge distance 1027Bccr,N 1028B[mm] 1029B1,5 ⋅ hef 
1030BSpacing 1031Bscr,N 1032B[mm] 1033B3,0 ⋅ hef 
1034BSplitting failure       

1035BEdge distance  
ccr,sp [mm] for 

1036Bh / hef  ≥ 2,0 1037B1,0 ⋅ hef 

 

1038B2,0 > h / hef  > 1,3 1039B4,6 hef - 1,8 h 

1040Bh / hef  ≤ 1,3 1041B2,26 hef 

1042BSpacing 1043Bscr,sp 1044B[mm] 1045B2·ccr,sp 
1) No performance assessed.  
2) In absence of national regulations. 
 

Performances  
Essential characteristics under tension load in concrete 
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Table C3:  continued 
1046BHIS-(R)N 1047BM8 1048BM10 1049BM12 1050BM16 M20 
1051BCombined pullout and concrete cone failure for a working life of 50 years 
1052BEffective embedment depth 1053Bhef 1054B[mm] 1055B90 1056B110 1057B125 1058B170 1059B205 
1060BEffective fastener diameter 1061Bd1 1062B[mm] 1063B12,5 1064B16,5 1065B20,5 1066B25,4 1067B27,6 
1068BCharacteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 
1069BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 1070BτRk,ucr 1071B[N/mm²]   1072B13   
1073BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 1074BτRk,ucr 1075B[N/mm²]   1076B11   
1077BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 1078BτRk,ucr 1079B[N/mm²]   1080B9,5   
1081BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 
1082BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 1083BτRk,cr 1084B[N/mm²]   1085B7   
1086BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 1087BτRk,cr 1088B[N/mm²]   1089B5,5   
1090BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 1091BτRk,cr 1092B[N/mm²]   1093B5   
877BInfluence factors ψ on bond resistance τRk in cracked and uncracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 
874BTemperature range I to III : ψc [-] (fck/20)0,1 
Influence of sustained load 

   
890BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 885Bψ0

sus [-] 0,74 

893BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 885Bψ0
sus [-] 0,89 

896BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 885Bψ0
sus [-] 0,72 

  

Performances  
Essential characteristics under tension load in concrete 
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Table C4:  Essential characteristics for internally threaded sleeve HIS-(R)N    
under shear load in concrete  

1)  In absence of national regulations.   

1105BHIS-(R)N 1106BM8 1107BM10 1108BM12 1109BM16 M20 
1110BFor a working life of 50 years      
1111BSteel failure without lever arm        
1112BCharacteristic resistance HIS-N  
with screw or threaded rod grade 8.8 1113BV0Rk,s 1114B[kN] 1115B13 1116B23 1117B34 1118B63 1119B58 

1120BPartial factor 1121BγMs,V1) 1122B[-]   1123B1,25   
1124BCharacteristic resistance HIS-RN  
with screw or threaded rod grade 70 1125BV0Rk,s 1126B[kN] 1127B13 1128B20 1129B30 1130B55 1131B83 

1132BPartial factor 1133BγMs,V1) 1134B[-] 1135B1,56 1136B2,0 
1137BDuctility factor  1138Bk7 1139B[-]   1140B1,0   
1141BSteel failure with lever arm        
1142BCharacteristic resistance  
HIS-N with screw or threaded rod grade 8.8 1143BM0Rk,s 1144B[Nm] 1145B30 1146B60 1147B105 1148B266 1149B519 

1150BCharacteristic resistance 
HIS-RN with screw or threaded rod grade 70 1151BM0Rk,s 1152B[Nm] 1153B26 1154B52 1155B92 1156B233 1157B454 

1158BDuctility factor  1159Bk7 1160B[-]   1161B1,0   
1162BConcrete pry-out failure        
1163BPry-out factor  1164Bk8 1165B[-] 1166B2,0 
1167BConcrete edge failure 
1168BEffective length of fastener 1169Blf 1170B[mm] 1171B90 1172B110 1173B125 1174B170 1175B205 
1176BOutside diameter of fastener 1177Bdnom 1178B[mm] 1179B12,5 1180B16,5 1181B20,5 1182B25,4 1183B27,6 

Performances  
Essential characteristics under shear load in concrete 
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Table C5:  Essential characteristics for Hilti tension anchor HZA / HZA-R 
under tension load in concrete 

Hilti tension anchor HZA, HZA-R   M12 M16 M20 M24 M27 
For a working life of 50 years        
Installation factor        
Hammer drilling γinst [-]   1,0   
Hammer drilling with Hilti hollow drill bit 
TE-CD or TE-YD γinst [-]   1,0   

Diamond coring with roughening with Hilti 
roughening tool TE-YRT γinst [-] 1) 1,0 

Steel failure        
Characteristic resistance HZA NRk,s [kN] 46 86 135 194 253 
Characteristic resistance HZA-R NRk,s [kN] 62 111 173 248 1) 
Partial factor γMs,N2) [-] 1,4 
1184BConcrete cone failure       

1185BEffective anchorage depth  
HZA hef [mm] 

1186Bhnom 
HZA-R hef [mm] 1187Bhnom 1188B

1) 
1189BFactor for uncracked concrete  kucr,N [-] 11,0 
1190BFactor for cracked concrete  kcr,N [-] 7,7 
1191BEdge distance  ccr,N [mm] 

1192B1,5 ⋅ hef 
1193BSpacing  scr,N [mm] 

1194B3,0 ⋅ hef 
1195BSplitting failure relevant for uncracked concrete       

1196BEdge distance  
ccr,sp [mm] for 

1197Bh / hef ≥ 2,0 1198B1,0⋅hef 

 

2,0 > h / hef > 1,3 
1199B4,6⋅hef - 1,8⋅h 

h / hef ≤ 1,3 
1200B2,26⋅hef 

1201BSpacing 1202Bscr,sp 1203B[mm] 1204B2·ccr,sp 
1) No performance assessed.  
2) In absence of national regulations. 
 
  

Performances  
Essential characteristics under tension load in concrete 
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Table C5:  continued 
Hilti tension anchor HZA, HZA-R   M12 M16 M20 M24 M27 
Diameter of rebar 1205Bd [mm] 12 16 20 25 28 

Effective anchorage depth 
HZA hef [mm] hnom – 20 
HZA-R hef [mm] hnom – 100 1) 

Combined pull-out and concrete cone failure for a working life of 50 years  
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 
Temperature range I:     40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm²]   1206B12   

Temperature range II:    80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm²]   1207B10   

Temperature range III: 120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm²]   1208B8,5   

Characteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 

Temperature range I:     40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm²]   1209B7   

Temperature range II:    80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm²]   1210B5,5   

Temperature range III: 120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm²]   1211B5   

1212BInfluence factors ψ on bond resistance τRk in cracked and uncracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc [-] (fck/20)0,1 

Influence of sustained load    

Temperature range I:     40 °C / 24 °C ψ0sus [-]   0,74   

Temperature range II:    80 °C / 50 °C ψ0sus [-]   0,89   

Temperature range III: 120 °C / 72 °C ψ0sus [-]   0,72   
1) No performance assessed 

Performances  
Essential characteristics under tension load in concrete 
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Table C6:  Essential characteristics for Hilti tension anchor HZA, HZA-R 
under shear load in concrete  

Hilti tension anchor HZA, HZA-R 1214BM12 1215BM16 1216BM20 1217BM24 M27 

For a working life of 50 years  

Steel failure without lever arm        

Characteristic resistance HZA V0Rk,s [kN] 23 43 67 97 126 

Characteristic resistance HZA-R V0Rk,s [kN] 31 55 86 124 1) 

Partial factor γMs,V2) [-] 1,5 

Ductility factor  k7 [-] 1,0 

Steel failure with lever arm    

Characteristic resistance HZA M0Rk,s [Nm] 72 183 357 617 915 

Characteristic resistance HZA-R M0Rk,s [Nm] 97 234 457 790 1) 

Ductility factor  k7 [-] 1,0 

Concrete pry-out failure        

Pry-out factor  k8 [-] 2,0 

Concrete edge failure    

Effective length of fastener lf [mm] min (hnom; 12 ∙ dnom) min (hnom;  
8 ∙ dnom; 300) 

Outside diameter of fastener dnom [mm] 12 16 20 24 27 
1) No performance assessed.  
2) In absence of national regulations.  

Performances  
Essential characteristics under shear load in concrete  
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Table C7: Essential characteristics for rebar under tension load in concrete  

1) No performance assessed.  
2) fuk according to rebar specification. 
3) In absence of national regulations. 
 
 
  

1218BRebar   
1219Bφ 8 1220Bφ 10 1221Bφ 12 1222Bφ 14 1223Bφ 16 1224Bφ 20 1225Bφ 25 1226Bφ 26 1227Bφ 28 1228Bφ 30 1229Bφ 32 

1230BFor a working life of 50 years            
1231BInstallation factor              
1232BHammer drilling γinst [-] 1233B1,0 
1234BHammer drilling with Hilti hollow 
drill bit TE-CD or TE-YD γinst [-] 1235B1,0 

1236BDiamond coring with roughening 
with Hilti roughening tool TE-YRT γinst [-] 1) 1237B1,0 

1238BSteel failure              
Characteristic resistance  1239BNRk,s 1240B[kN] As ∙ fuk2) 
1241BCharacteristic resistance  
Rebar B500B  
acc. to DIN 488-1 

1242BNRk,s 1243B[kN] 1244B28 1245B43 1246B62 1247B85 1248B111 1249B173 1250B270 1251B292 1252B339 1253B388 1254B442 

1255BPartial factor γMs,N3) [-] 1256B1,4 
1257BConcrete cone failure              
1258BFactor for uncracked concrete 1259Bkucr,N 1260B[-] 11,0 
1261BFactor for cracked concrete 1262Bkcr,N 1263B[-] 7,7 
1264BEdge distance 1265Bccr,N 1266B[mm] 1267B1,5 ⋅ hef 
1268BSpacing 1269Bscr,N 1270B[mm] 1271B3,0 ⋅ hef 
1272BSplitting failure relevant for uncracked concrete 

1273BEdge distance  
ccr,sp [mm] for 

1274Bh / hef  ≥ 2,0 1275B1,0⋅hef 

 

1276B2,0 > h / hef > 1,3 1277B4,6⋅hef - 1,8⋅h 

1278Bh / hef  ≤ 1,3 1279B2,26⋅hef 

1280BSpacing 1281Bscr,sp 1282B[mm] 1283B2 ccr,sp 

Performances  
Essential characteristics under tension load in concrete 
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Table C7:  continued 

1) No performance assessed. 
  

1284BRebar   
1285Bφ 8 1286Bφ 10 1287Bφ 12 1288Bφ 14 1289Bφ 16 1290Bφ 20 1291Bφ 25 1292Bφ 26 1293Bφ 28 1294Bφ 30 1295Bφ 32 

1296BDiameter of rebar 1297Bd 1298B[mm] 1299B8 1300B10 1301B12 1302B14 1303B16 1304B20 1305B25 1306B26 1307B28 1308B30 1309B32 
1310BCombined pull-out and concrete cone failure for a working life of 50 years 

1311BCharacteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 
1312BTemperature range I: 40°C/24°C 1313BτRk,ucr 1314B[N/mm²]      1315B12      
1316BTemperature range II: 80°C/50°C 1317BτRk,ucr 1318B[N/mm²]      1319B10      
1320BTemperature range III: 120°C/72°C 1321BτRk,ucr 1322B[N/mm²]      1323B8,5      
1324BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 
Temperature range I: 40°C/24°C 1326BτRk,cr 1327B[N/mm²] 1328B

1) 1329B5     1330B7     
Temperature range II: 80°C/50°C 1332BτRk,cr 1333B[N/mm²] 1334B

1) 1335B4     1336B5,5     
Temperature range III: 120°C/72°C 1338BτRk,cr 1339B[N/mm²] 1340B

1) 1341B3,5     1342B5     

1343BInfluence factors ψ on bond resistance τRk in cracked and uncracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc 
[-] (fck/20)0,1 

Influence of sustained load    
Temperature range I: 40°C/24°C ψ0sus [-] 0,74 
Temperature range II: 80°C/50°C ψ0sus [-] 0,89 
Temperature range III: 120°C/72°C ψ0sus [-] 0,72 

Performances  
Essential characteristics under tension load in concrete 
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Table C8:  Essential characteristics for rebar under shear load in concrete  

1) fuk according to rebar specification 
2) In absence of national regulations.  

1360BRebar   
1361Bφ 8 1362Bφ 10 1363Bφ 12 1364Bφ 14 1365Bφ 16 1366Bφ 20 1367Bφ 25 1368Bφ 26 1369Bφ 28 1370Bφ 30 1371Bφ 32 

1372BFor a working life of 50 years            
1373BSteel failure without lever arm               
Characteristic resistance 1374BV0Rk,s 1375B[kN] 0,5 ∙ As ∙ fuk1) 
1376BCharacteristic resistance  
Rebar B500B acc. to DIN 488-1 1377BV0Rk,s 1378B[kN] 1379B14 1380B22 1381B31 1382B42 1383B55 1384B86 1385B135 1386B146 1387B169 1388B194 1389B221 

1390BPartial factor  1391BγMs,V 2) 1392B[-] 1393B1,5 
1394BDuctility factor  1395Bk7 1396B[-] 1397B1,0 
1398BSteel failure with lever arm 
Characteristic resistance 1399BM0Rk,s 1400B[Nm] 1401B1,2 ∙ Wel ∙ fuk1) 
1402BCharacteristic resistance  
Rebar B500B acc. to DIN 488-1 1403BM0Rk,s 1404B[Nm] 1405B33 1406B65 1407B112 1408B178 1409B265 1410B518 1411B1012 1412B1139 1413B1422 1414B1749 1415B2123 

1416BDuctility factor  1417Bk7 1418B[-] 1419B1,0 
1420BConcrete pry-out failure 

1421BPry-out factor  1422Bk8 1423B[-]      1424B2,0      
1425BConcrete edge failure 
1426BEffective length of fastener 1427Blf 1428B[mm] 1429Bmin (hef; 12 ∙ dnom) 1430Bmin (hnom; 8 ∙ dnom; 300) 
1431BOutside diameter of fastener 1432Bdnom 1433B[mm] 1434B8 1435B10 1436B12 1437B14 1438B16 1439B20 1440B25 1441B26 1442B28 1443B30 1444B32 

Performances  
Essential characteristics under shear load in concrete 
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Table C9: Displacements under tension load  

 
Table C10: Displacements under shear load  

 

1445BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 1446BM8 1447BM10 1448BM12 1449BM16 1450BM20 1451BM24 1452BM27 1453BM30 
1454BUncracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1455BDisplacement  
1456BδN0 1457B[mm/(N/mm²)] 1458B0,02 1459B0,03 1460B0,03 1461B0,04 1462B0,06 1463B0,07 1464B0,07 1465B0,08 

1466BδN∞ 1467B[mm/(N/mm²)] 1468B0,04 1469B0,05 1470B0,06 1471B0,08 1472B0,10 1473B0,13 1474B0,14 1475B0,16 
1476BUncracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

1477BDisplacement  
1478BδN0 1479B[mm/(N/mm²)] 1480B0,03 1481B0,04 1482B0,05 1483B0,06 1484B0,08 1485B0,09 1486B0,10 1487B0,12 

1488BδN∞ 1489B[mm/(N/mm²)] 1490B0,04 1491B0,05 1492B0,06 1493B0,09 1494B0,11 1495B0,13 1496B0,15 1497B0,16 
1498BUncracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1499BDisplacement  
1500BδN0 1501B[mm/(N/mm²)] 1502B0,04 1503B0,05 1504B0,06 1505B0,08 1506B0,10 1507B0,12 1508B0,13 1509B0,16 

1510BδN∞ 1511B[mm/(N/mm²)] 1512B0,04 1513B0,05 1514B0,07 1515B0,09 1516B0,11 1517B0,13 1518B0,15 1519B0,17 
1520BCracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1521BDisplacement  
1522BδN0 1523B[mm/(N/mm²)] 1524B0,07 

1525BδN∞ 1526B[mm/(N/mm²)] 1527B0,16 
1528BCracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

1529BDisplacement  
1530BδN0 1531B[mm/(N/mm²)] 1532B0,10 

1533BδN∞ 1534B[mm/(N/mm²)] 1535B0,22 
1536BCracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1537BDisplacement  
1538BδN0 1539B[mm/(N/mm²)] 1540B0,13 

1541BδN∞ 1542B[mm/(N/mm²)] 1543B0,29 

1544BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 1545BM8 1546BM10 1547BM12 1548BM16 1549BM20 1550BM24 1551BM27 1552BM30 

1553BDisplacement 
1554BδV0 1555B[mm/kN] 1556B0,06 1557B0,06 1558B0,05 1559B0,04 1560B0,04 1561B0,03 1562B0,03 1563B0,03 

1564BδV∞ 1565B[mm/kN] 1566B0,09 1567B0,08 1568B0,08 1569B0,06 1570B0,06 1571B0,05 1572B0,05 1573B0,05 

Performances 
Displacements with threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 
 

Annex C13 



Injection system Hilti HIT-HY 200-A 

Page 37 of European Technical Assessment 
ETA-11/0493 of 10 December 2021 
 
English translation prepared by DIBt 

 
Z119760.21 8.06.01-226/21

Table C11: Displacements under tension load  
1574BHIS-(R)N 1575BM8 1576BM10 1577BM12 1578BM16 1579BM20 
1580BUncracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1581BDisplacement  
1582BδN0 1583B[mm/(N/mm²)] 1584B0,03 1585B0,05 1586B0,06 1587B0,07 1588B0,08 

1589BδN∞ 1590B[mm/(N/mm²)] 1591B0,06 1592B0,09 1593B0,11 1594B0,13 1595B0,14 
1596BUncracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

1597BDisplacement  
1598BδN0 1599B[mm/(N/mm²)] 1600B0,05 1601B0,06 1602B0,08 1603B0,10 1604B0,11 

1605BδN∞ 1606B[mm/(N/mm²)] 1607B0,07 1608B0,09 1609B0,11 1610B0,13 1611B0,15 
1612BUncracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1613BDisplacement  
1614BδN0 1615B[mm/(N/mm²)] 1616B0,06 1617B0,08 1618B0,10 1619B0,13 1620B0,14 

1621BδN∞ 1622B[mm/(N/mm²)] 1623B0,07 1624B0,09 1625B0,11 1626B0,14 1627B0,15 
1628BCracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1629BDisplacement  
1630BδN0 1631B[mm/(N/mm²)] 1632B0,11 

1633BδN∞ 1634B[mm/(N/mm²)] 1635B0,16 
1636BCracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

1637BDisplacement  
1638BδN0 1639B[mm/(N/mm²)] 1640B0,15 

1641BδN∞ 1642B[mm/(N/mm²)] 1643B0,22 
1644BCracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1645BDisplacement  
1646BδN0 1647B[mm/(N/mm²)] 1648B0,20 

1649BδN∞ 1650B[mm/(N/mm²)] 1651B0,29 
 
Table C12: Displacements under shear load  

1652BHIS-(R)N 1653BM8 1654BM10 1655BM12 1656BM16 1657BM20 

1658BDisplacement 
1659BδV0 1660B[mm/kN] 1661B0,06 1662B0,06 1663B0,05 1664B0,04 1665B0,04 

1666BδV∞ 1667B[mm/kN] 1668B0,09 1669B0,08 1670B0,08 1671B0,06 1672B0,06 
 
 

Performances 
Displacements with HIS-(R)N 
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Table C13: Displacements under tension load  
1673BHilti tension anchor HZA, HZA-R 1674BM12 1675BM16 1676BM20 1677BM24 1678BM27 
1679BUncracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1680BDisplacement  
1681BδN0 1682B[mm/(N/mm²)] 1683B0,03 1684B0,04 1685B0,06 1686B0,07 1687B0,08 
1688BδN∞ 1689B[mm/(N/mm²)] 1690B0,06 1691B0,08 1692B0,13 1693B0,13 1694B0,15 

1695BUncracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

1696BDisplacement  
1697BδN0 1698B[mm/(N/mm²)] 1699B0,05 1700B0,06 1701B0,08 1702B0,10 1703B0,11 
1704BδN∞ 1705B[mm/(N/mm²)] 1706B0,06 1707B0,09 1708B0,14 1709B0,14 1710B0,15 

1711BUncracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1712BDisplacement  
1713BδN0 1714B[mm/(N/mm²)] 1715B0,06 1716B0,08 1717B0,10 1718B0,12 1719B0,14 
1720BδN∞ 1721B[mm/(N/mm²)] 1722B0,07 1723B0,09 1724B0,14 1725B0,14 1726B0,16 

1727BCracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1728BDisplacement  
1729BδN0 1730B[mm/(N/mm²)] 1731B0,11 
1732BδN∞ 1733B[mm/(N/mm²)] 1734B0,16 

1735BCracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

1736BDisplacement  
1737BδN0 1738B[mm/(N/mm²)] 1739B0,15 
1740BδN∞ 1741B[mm/(N/mm²)] 1742B0,22 

1743BCracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1744BDisplacement  
1745BδN0 1746B[mm/(N/mm²)] 1747B0,20 
1748BδN∞ 1749B[mm/(N/mm²)] 1750B0,29 

 
Table C14: Displacements under shear load  

1751BHilti tension anchor HZA, HZA-R 1752BM12 1753BM16 1754BM20 1755BM24 1756BM27 

1757BDisplacement 
1758BδV0 1759B[mm/kN] 1760B0,05 1761B0,04 1762B0,04 1763B0,03 1764B0,03 

1765BδV∞ 1766B[mm/kN] 1767B0,08 1768B0,06 1769B0,06 1770B0,05 1771B0,05 
 

Performances 
Displacements with HZA and HZA-R 
 

Annex C15 



Injection system Hilti HIT-HY 200-A 

Page 39 of European Technical Assessment 
ETA-11/0493 of 10 December 2021 
 
English translation prepared by DIBt 

 
Z119760.21 8.06.01-226/21

Table C15: Displacements under tension load  

1772BRebar  
1773Bφ 8 1774Bφ 10 1775Bφ 12 1776Bφ 14 1777Bφ 16 1778Bφ 20 1779Bφ 25 1780Bφ 26 1781Bφ 28 1782Bφ 30 1783Bφ 32 

1784BUncracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1785BDisplacement 
1786BδN0 1787B[mm/(N/mm²)] 1788B0,02 1789B0,03 1790B0,03 1791B0,04 1792B0,04 1793B0,06 1794B0,07 1795B0,08 1796B0,08 1797B0,09 1798B0,09 

1799BδN∞ 1800B[mm/(N/mm²)] 1801B0,04 1802B0,05 1803B0,06 1804B0,07 1805B0,08 1806B0,10 1807B0,13 1808B0,14 1809B0,15 1810B0,16 1811B0,17 

1812BUncracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

 
1813BδN0 1814B[mm/(N/mm²)] 1815B0,03 1816B0,04 1817B0,05 1818B0,05 1819B0,06 1820B0,08 1821B0,10 1822B0,11 1823B0,11 1824B0,12 1825B0,12 

1826BδN∞ 1827B[mm/(N/mm²)] 1828B0,04 1829B0,05 1830B0,06 1831B0,07 1832B0,09 1833B0,11 1834B0,14 1835B0,15 1836B0,15 1837B0,16 1838B0,17 

1839BUncracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1840BDisplacement  
1841BδN0 1842B[mm/(N/mm²)] 1843B0,04 1844B0,05 1845B0,06 1846B0,07 1847B0,08 1848B0,10 1849B0,12 1850B0,13 1851B0,14 1852B0,15 1853B0,16 

1854BδN∞ 1855B[mm/(N/mm²)] 1856B0,04 1857B0,05 1858B0,07 1859B0,08 1860B0,09 1861B0,11 1862B0,14 1863B0,15 1864B0,16 1865B0,17 1866B0,18 

1867BCracked concrete temperature range I : 40°C / 24°C 

1868BDisplacement  
1869BδN0 1870B[mm/(N/mm²)] 1871B0,11 

1872BδN∞ 1873B[mm/(N/mm²)] 1874B0,16 

1875BCracked concrete temperature range II : 80°C / 50°C 

1876BDisplacement  
1877BδN0 1878B[mm/(N/mm²)] 1879B0,15 

1880BδN∞ 1881B[mm/(N/mm²)] 1882B0,22 

1883BCracked concrete temperature range III : 120°C / 72°C 

1884BDisplacement  
1885BδN0 1886B[mm/(N/mm²)] 1887B0,20 

1888BδN∞ 1889B[mm/(N/mm²)] 1890B0,29 
 

Table C16: Displacements under shear load  

1891BRebar  
1892Bφ 8 1893Bφ 10 1894Bφ 12 1895Bφ 14 1896Bφ 16 1897Bφ 20 1898Bφ 25 1899Bφ 26 1900Bφ 28 1901Bφ 30 1902Bφ 32 

1903BDisplacement 
1904BδV0 1905B[mm/kN] 1906B0,06 1907B0,05 1908B0,05 1909B0,04 1910B0,04 1911B0,04 1912B0,03 1913B0,03 1914B0,03 1915B0,03 1916B0,03 

1917BδV∞ 1918B[mm/kN] 1919B0,09 1920B0,08 1921B0,07 1922B0,06 1923B0,06 1924B0,05 1925B0,05 1926B0,05 1927B0,04 1928B0,04 1929B0,04 
 

  

Performances 
Displacements with rebar 
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Table C17: Essential characteristics for threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and  
AM 8.8 under tension load for seismic performance category C1  

 
Table C18: Essential characteristics for threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and  

AM 8.8 under shear load for seismic performance category C1  

 
  

1930BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and AM 8.8 1931BM10 1932BM12 1933BM16 1934BM20 1935BM24 1936BM27 1937BM30 
1372BFor a working life of 50 and 100 years 

1938BSteel failure     
Characteristic resistance 1940BNRk,s,C1 1941B[kN] As ∙ fuk 
1980BCombined pullout and concrete cone failure for a working life of 50 years 
1979BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 
1981BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 1982BτRk,C1 1983B[N/mm2] 1984B5,2 1985B7,0 
1986BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 1987BτRk,C1 1988B[N/mm2] 1989B3,9 1990B5,7 
1991BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 1992BτRk,C1 1993B[N/mm2] 1994B3,5 1995B4,8 
1996BCombined pullout and concrete cone failure for a working life of 100 years 
1979BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 

1997BTemperature range I:     40 °C / 24 °C 1998BτRk,100,C1 1999B[N/mm2] 2000B4,5 2001B6,3 
2002BTemperature range II:    80 °C / 50 °C 2003BτRk,100,C1 2004B[N/mm2] 2005B3,7 2006B5,2 
2007BTemperature range III: 120 °C / 72 °C 2008BτRk,100,C1 2009B[N/mm2] 2010B3,1 2011B4,4 

1354BInfluence factors ψ on bond resistance τRk,C1 and τRk,100,C1 in cracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc 
[-] 1,0 

2012BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 2013BM10 2014BM12 2015BM16 2016BM20 2017BM24 2018BM27 2019BM30 
1372BFor a working life of 50 and 100 years 

2020BAnnular gap factor without Hilti filling set 2021Bαgap 2022B[-]    2023B0,5    
2024BAnnular gap factor with Hilti filling set 2025Bαgap 2026B[-]    2027B1,0    
2028BSteel failure without lever arm     
Characteristic resistance 2030BVRk,s,C1 2031B[kN] 0,35 ∙ As ∙ fuk 

Performances  
Essential characteristics under tension and shear load  
for seismic performance category C1 
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Table C19: Essential characteristics for Hilti tension anchor HZA, HZA-R 
under tension load for seismic performance category C1  

1) No performance assessed. 
2) In absence of national regulations. 
 

Table C20: Essential characteristics for Hilti tension anchor HZA, HZA-R 
under shear load for seismic performance category C1  

1) No performance assessed. 
2) In absence of national regulations. 
 

  

2105BHilti tension anchor HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 
1372BFor a working life of 50 years 
2111BSteel failure         
2112BCharacteristic resistance HZA NRk,s,C1 [kN] 46 86 135 194 253 
2120BCharacteristic resistance HZA-R NRk,s,C1 [kN] 62 111 173 248 1) 
2128BPartial factor γMs,N,C1 2) [-] 1,4 
2132BCombined pull-out and concrete cone failure 
2133BDiameter of rebar d [mm] 12 16 20 25 28 
2141BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 
2142BTemperature range I:    40°C / 24°C τRk,C1 [N/mm²]   6,1   
2142BTemperature range II:   80°C / 50°C τRk,C1 [N/mm²]   4,8   
2142BTemperature range III: 120°C / 72°C τRk,C1 [N/mm²]   4,4   

1354BInfluence factors ψ on bond resistance τRk,C1 in cracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc [-] 1,0 

2154BHilti tension anchor HZA, HZA-R 2155BM12 2156BM16 2157BM20 2158BM24 M27 
1372BFor a working life of 50 years 
2159BAnnular gap factor without Hilti filling set 2160Bαgap 2161B[-]   2162B0,5   
2163BSteel failure without lever arm        
2164BCharacteristic resistance HZA 2165BVRk,s,C1 2166B[kN] 2167B16 2168B30 2169B47 2170B68 2171B88 
2172BCharacteristic resistance HZA-R 2173BVRk,s,C1 2174B[kN] 2175B22 2176B39 2177B60 2178B124 2179B

1) 
2180BPartial factor 2181BγMs,V,C12) 2182B[-] 2183B1,5 

Performances  
Essential characteristics under tension and shear load  
for seismic performance category C1 

Annex C18 



Injection system Hilti HIT-HY 200-A 

Page 42 of European Technical Assessment 
ETA-11/0493 of 10 December 2021 
 
English translation prepared by DIBt 

 
Z119760.21 8.06.01-226/21

Table C21: Essential characteristics for rebar under tension load for seismic 
performance category C1  

1) fuk according to rebar specification 
 

Table C22: Essential characteristics for rebar under shear loads for seismic 
performance category C1 

1) fuk according to rebar specification 
 

  

2198BRebar   2199Bφ 10 2200Bφ 12 2201Bφ 14 2202Bφ 16 2203Bφ 20 2204Bφ 25 2205Bφ 26 2206Bφ 28 2207Bφ 30 2208Bφ 32 
1372BFor a working life of 50 years 

2209BSteel failure    
2210BCharacteristic resistance 2211BNRk,s,C1 2212B[kN] As ∙ fuk1) 
2213BCharacteristic resistance for rebar 
B500B acc. to DIN 488-1  NRk,s,C1 [kN] 43 62 85 111 173 270 292 339 2214B388 2215B442 

2216BCombined pull-out and concrete cone failure 

2217BDiameter of rebar 2218Bd 2219B[mm] 2220B10 2221B12 2222B14 2223B16 2224B20 2225B25 2226B26 2227B28 2228B30 2229B32 
2230BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 
2231BTemperature range I: 
40°C/24°C τRk,C1 2233B[N/mm²] 2234B4,4 2235B6,1 

2236BTemperature range II: 
80°C/50°C τRk,C1 2238B[N/mm²] 2239B3,5 2240B4,8 

2241BTemperature range III: 
120°C/72°C τRk,C1 2243B[N/mm²] 2244B3 2245B4,4 

1354BInfluence factors ψ on bond resistance τRk,C1 in cracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc [-] 1,0 

2246BRebar   2247Bφ 10 2248Bφ 12 2249Bφ 14 2250Bφ 16 2251Bφ 20 2252Bφ 25 2253Bφ 26 2254Bφ 28 2255Bφ 30 2256Bφ 32 
1372BFor a working life of 50 years 

2257BAnnular gap factor without  
Hilti filling set 2258Bαgap 2259B[-] 2260B0,5 

2261BSteel failure without lever arm  
2262BCharacteristic resistance 2263BVRk,s,C1 2264B[kN] 0,35 ∙ As ∙ fuk1) 
2265BCharacteristic resistance for rebar 
B500B acc. to DIN 488-1 2266BVRk,s,C1 2267B[kN] 2268B15 2269B22 2270B29 2271B39 2272B60 2273B95 2274B102 2275B118 2276B135 2277B155 

Performances  
Essential characteristics under tension and shear load  
for seismic performance category C1 
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Table C23: Essential characteristics for threaded rod, HAS-U-…, HIT-V… and AM 8.8 
under tension load for seismic performance category C2 

 

Table C24: Essential characteristics for threaded rod, HAS-U-…, HIT-V-… and  
AM 8.8 under shear load for seismic performance category C2 

2278BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8  2279BM16 2280BM20 2281BM24 
1372BFor a working life of 50 and 100 years 

2282BSteel failure     
2283BCharacteristic resistance  
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR),  
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -‚R, HCR) , AM (8.8, 8.8 HDG)  
Threaded rod (electroplated zinc coated 8.8 and CRC 
III, V, Table A1) 

2284BNRk,s,C2 2285B[kN] As ∙ fuk 

2287BCombined pullout and concrete cone failure 
2286BCharacteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 
in hammer drilled holes and hammer drilled holes with Hilti hollow drill bit TE-CD or TE-YD 
2288BTemperature range I:     40 °C/24 °C τRk,C2 = τRk,100,C2 2290B[N/mm2] 3,9 4,3 3,5 
2291BTemperature range II:    80 °C/50 °C τRk,C2 = τRk,100,C2 2293B[N/mm2] 3,3 3,7 2,9 
2294BTemperature range III: 120 °C/72 °C τRk,C2 = τRk,100,C2 2296B[N/mm2] 2,8 3,2 2,5 
1354BInfluence factors ψ on bond resistance τRk,C2 and τRk,100,C2 in cracked concrete 

Influence of concrete strength class: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

874BTemperature range I to III : ψc [-]  1,0  

2307BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 2308BM16 2309BM20 2310BM24 
1372BFor a working life of 50 and 100 years 

2311BAnnular gap factor without Hilti filling set 2312Bαgap 2313B[-]  2314B0,5  
2315BAnnular gap factor with Hilti filling set 2316Bαgap 2317B[-]  2318B1,0  
2319BSteel failure without lever arm with Hilti Filling Set    
Characteristic resistance    
2320BHAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8  2321BVRk,s,C2 2322B[kN] 2323B46 2324B77 2325B103 
2326BSteel failure without lever arm without Hilti Filling Set    
Characteristic resistance    
2327BHAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 2328BVRk,s,C2 2329B[kN] 2330B40 2331B71 2332B90 
HAS-U A4, HIT-V-R VRk,s,C2 [kN] 35 62 79 

HAS-U-HCR, HIT-V-HCR VRk,s,C2 [kN] 40 71 79 

2333BHAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM-HDG 8.8 2334BVRk,s,C2 2335B[kN] 2336B30 2337B46 2338B66 
Threaded rod, electroplated zinc coated 8.8 2340BVRk,s,C2 2341B[kN] 2342B28 2343B50 2344B63 
233Threaded rod CRC III (Table A1) VRk,s,C2 [kN] 25 43 55 

233Threaded rod CRC V (Table A1) VRk,s,C2 [kN] 28 50 55 

Performances  
Essential characteristics under tension and shear load 
for seismic performance category C2 
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Table C25: Displacements under tension load for seismic performance category C2  
2345BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8… M16 M20 M24 
2349BDisplacement DLS,  
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR),  
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -‚R, HCR), AM (8.8, 8.8 HDG), 
2339BThreaded rod (electroplated zinc coated 8.8 and 
CRC III, V, Table A1) 

δN,C2(DLS) [mm] 0,2 0,5 0,4 

2349BDisplacement ULS,  
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR),  
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -‚R, HCR), AM (8.8, 8.8 HDG), 
Threaded rod (electroplated zinc coated 8.8 and 
CRC III, V, Table A1) 

δN,C2(ULS) [mm] 0,6 0,8 1,0 

 
Table C26: Displacements under shear load for seismic performance category C2  

2361BThreaded rod, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8… M16 M20 M24 
2365BInstallation with Hilti Filling Set      
Displacement DLS,  
HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 δV,C2(DLS) [mm] 1,2 1,4 1,1 

Displacement ULS,  
HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 δV,C2(ULS) [mm] 3,2 3,8 2,6 

2378BInstallation without Hilti Filling Set      
Displacement DLS,  
HAS-U (-8.8, A4, HCR), HIT-V (-8.8, -R, HCR), AM 8.8,  
2339BThreaded rod (electroplated zinc coated 8.8 and 
CRC III, V, Table A1) 

δV,C2(DLS) [mm] 3,2 2,5 3,5 

Displacement DLS,  
HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM HDG 8.8 δV,C2(DLS) [mm] 2,3 3,8 3,7 

Displacement ULS,  
HAS-U (-8.8, A4, HCR), HIT-V (-8.8, -R, HCR), AM 8.8,  
2339BThreaded rod (electroplated zinc coated 8.8 and 
CRC III, V, Table A1) 

δV,C2(ULS) [mm] 9,2 7,1 10,2 

Displacement ULS,  
HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM HDG 8.8 δV,C2(ULS) [mm] 4,3 9,1 8,4 

 
 
 
 
 
 
 

Performances  
Displacements for seismic performance category C2 
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Das Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A ist ein Verbunddübel, der aus einem Foliengebinde mit 
Injektionsmörtel Hilti HIT-HY 200-A und einem Stahlteil gemäß Anhang A besteht.  

 Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund 
zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Beton verankert.  

 Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel 
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu 
Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 
und / oder 100 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers 
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in 
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Charakteristischer Widerstand für Zugbeanspruchung 
(statische und quasi-statische Einwirkungen) 

Siehe Anhang C1, C2, C4, C5, C7, 
C8, C10, C11, B3 bis B6 

Charakteristischer Widerstand für Querbeanspruchung 
(statische und quasi-statische Einwirkungen) 

Siehe Anhang C3, C6, C9, C12  

Verschiebungen für Kurzzeit- und 
Langzeiteinwirkungen 

Siehe Anhang C13 bis C16 

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für 
seismische Leitungskategorie C1 und C2 Siehe Anhang C17 bis C21 

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefährlichen 
Stoffen Leistung nicht bewertet 
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß EAD 330499-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG]. 
 Folgendes System ist anzuwenden: 1 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 
Europäischen Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist. 

Folgende Normen und Dokumente werden in dieser Europäischen Technischen Bewertung in Bezug 
genommen: 

− EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

− EN 1992-1-2:2004 + AC:2008 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall 

− EN 1992-4:2018 Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 4: Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton 

− EN 1993-1-4:2006 + A1:2015: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: 
Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen 

− EN 1998-1:2004 + AC:2009 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: 
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten 

− EN 10088-1:2014 Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 
− EN 206:2013 + A1:2016 Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 
− EN 10204:2004 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 
− DIN 488-1:2009-08 Betonstahl – Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung 
− EOTA TR 055: Design of fastenings based on EAD 330232-00-0601, EAD 330499-00-0601 and 

EAD 330747-00-0601, February 2018 

Ausgestellt in Berlin am 10. Dezember 2021 vom Deutschen Institut für Bautechnik 

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt 
Referatsleiterin Pascal Stiller 
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Einbauzustand 
Bild A1:  
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 

 
 

Bild A2:  
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 mit Hilti Verfüll-Set 

 
 

Bild A3:  
Innengewindehülse HIS-(R)N 

 
 

Produktbeschreibung 
Einbauzustand 
 

Markierung der 
Verankerungstiefe 

Markierung der 
Verankerungstiefe 

Anhang A1 
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Einbauzustand 
Bild A4:  
Betonstahl    

 
 

 

Produktbeschreibung 
Einbauzustand 
 

Markierung der 
Verankerungstiefe 

Anhang A2 
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Produktbeschreibung: Injektionsmörtel und Stahlelemente 
Injektionsmörtel Hilti HIT-HY 200-A: Hybridsystem mit Zuschlag 
330 ml und 500 ml 

 
Kennzeichnung: 
HILTI-HIT 
Chargennummer und  
Produktionslinie 
Verfallsdatum mm/yyyy 

 

 

 
 
      Produktname: “Hilti HIT-HY 200-A” 
 
Statikmischer Hilti HIT-RE-M 

  
 
Stahlelemente  

 
HAS-U-…: M8 bis M30 Scheibe       Mutter 

 
HIT-V-…: M8 bis M30 Scheibe       Mutter 

 
Gewindestange: M8 bis M30  Scheibe       Mutter 
Hilti AM 8.8 Gewindestange Meterware galvanisch verzinkt: M8 bis M30, 1m bis 3m 
Hilti AM HDG 8.8 Gewindestange Meterware feuerverzinkt: M8 bis M30, 1m bis 3m 
 

Handelsübliche Gewindestange: 
 Werkstoffe und mechanische Eigenschaften nach Tabelle A1. 
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204. Die Dokumente sind aufzubewahren. 
 Markierung der Verankerungstiefe. 

  

Produktbeschreibung 
Injektionsmörtel / Statikmischer / Stahlelemente 

Anhang A3 
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Stahlelemente 

 
Innengewindehülse:  HIS-(R)N M8 bis M20 
 

 
  Hilti Zuganker:  HZA M12 bis M27 und HZA-R M12 bis M24 

 
Betonstahl (rebar): φ 8 bis φ 32 
 Werkstoffe und mechanische Eigenschaften nach Tabelle A1  
 Maße nach Anhang B6 

 
 

Hilti Verfüll-Set zum Verfüllen des Ringspalts zwischen Stahlelement und Anbauteil 
 

Verschlussscheibe   Kugelscheibe 

  

 

 

  
 

Hilti Verfüll-Set   M16 M20 M24 

Durchmesser der Verschlussscheibe dVS [mm] 52 60 70 

Höhe der Verschlussscheibe hVS [mm] 6 

Höhe des Verfüll-Sets  hfS [mm] 11 13 15 

Produktbeschreibung 
Injektionsmörtel / Statikmischer / Stahlelemente 

Anhang A4 
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Tabelle A1: Werkstoffe 
Bezeichnung Werkstoff    
Betonstahl (rebar) 
Betonstahl 
EN 1992-1-1, 
Anhang C 

Stäbe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C  
mit fyk und k nach NDP oder NCI des EN 1992-1-1/NA  
fuk = ftk = kfyk. 

Stahlemente aus verzinktem Stahl       
HAS-U-5.8 (HDG), 
HIT-V-5.8(F), 
Gewindestange 

Festigkeitsklasse 5.8, fuk = 500 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
Bruchdehnung (l0=5d) > 8% duktil. 
Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, (F) oder (HDG) feuerverzinkt ≥ 45 μm. 

HAS-U-8.8 (HDG), 
HIT-V-8.8(F), 
Gewindestange 

Festigkeitsklasse 8.8, fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
Bruchdehnung (l0=5d) > 12% duktil. 
Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, (F) oder (HDG) feuerverzinkt ≥ 45 μm. 

Hilti Meter Stange 
AM 8.8 (HDG) 

Festigkeitsklasse 8.8, fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm² 
Bruchdehnung (l0 = 5d) > 12% duktil. 
Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, (HDG) feuerverzinkt ≥ 45 μm. 

Hilti Zuganker 
HZA 

Rundstahl mit Gewinde: galvanisch verzinkt ≥ 5 μm. 
Betonstahl: Betonstabstahl Klasse B gemäß NDP oder NCI des EN 1992-1-1/NA.  

Innengewindehülse 
HIS-N Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm. 

Scheibe Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, feuerverzinkt ≥ 45 μm. 

Mutter Festigkeit der Mutter abgestimmt auf die Festigkeit der Gewindestange.  
Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, (F) feuerverzinkt ≥ 45 μm. 

Hilti Verfüll-Set (F) 
Verschlussscheibe: Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, (F) feuerverzinkt ≥ 45 μm. 
Kugelscheibe: Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, (F) feuerverzinkt ≥ 45 μm. 
Sicherungsmutter: Galvanisch verzinkt ≥ 5 μm, (F) feuerverzinkt ≥ 45 μm. 

 
  

Produktbeschreibung 
Werkstoffe 

Anhang A5 
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Tabelle A1: fortgesetzt 
Stahlemente aus nichtrostendem Stahl 
der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III gemäß EN 1993-1-4 

HAS-U A4, 
HIT-V-R  

Für ≤ M24: Festigkeitsklasse 70, fuk = 700 N/mm², fyk = 450 N/mm²,  
Für > M24: Festigkeitsklasse 50, fuk = 500 N/mm², fyk = 210 N/mm²,  
Bruchdehnung (l0=5d) > 12% duktil. 

Gewindestange 

Für ≤ M24: Festigkeitsklasse 70, fuk = 700 N/mm², fyk = 450 N/mm²;  
Für > M24: Festigkeitsklasse 50, fuk = 500 N/mm², fyk = 210 N/mm²;  
Bruchdehnung (l0=5d) > 12% duktil. 
Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1 

Hilti Zuganker 
HZA-R 

Rundstahl mit Gewinde:   
Nichtrostender Stahl 1.4404, 1.4362, 1.4571 EN 10088-1  
Betonstahl: Betonstabstahl Klasse B gemäß NDP oder NCI des EN 1992-1-1/NA. 

Innengewindehülse 
HIS-RN Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4571 EN 10088-1 

Scheibe Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1 

Mutter 
Für ≤ M24: Festigkeitsklasse 70, fuk = 700 N/mm², fyk = 450 N/mm²,  
Für > M24: Festigkeitsklasse 50, fuk = 500 N/mm², fyk = 210 N/mm²,  
Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1 

Stahlemente aus hochkorrosionsbeständigem Stahl 
der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) V gemäß EN 1993-1-4 

HAS-U HCR, 
HIT-V-HCR  

Für ≤ M20: fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
Für > M20: fuk = 700 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
Bruchdehnung (l0=5d) > 12% duktil. 

Gewindestange 

Für ≤ M20: fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
Für > M20: fuk = 700 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
Bruchdehnung (l0=5d) > 12% duktil 
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529, 1.4565 EN 10088-1 

Scheibe Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529, 1.4565 EN 10088-1 

Mutter 
Für ≤ M20: fuk = 800 N/mm², fyk = 640 N/mm²,  
Für > M20: fuk = 700 N/mm², fyk = 400 N/mm²,  
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529, 1.4565 EN 10088-1 

 
  

Produktbeschreibung 
Werkstoffe 

Anhang A6 
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Spezifizierung des Verwendungszwecks  
 
Beanspruchung der Verankerung:   
 Statische und quasistatische Belastung. 
 Seismische Leistungskategorie C1 und C2 (siehe Tabelle B1). 
 

Verankerungsgrund: 
 Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern nach EN 206. 
 Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 nach EN 206. 
 Gerissener und ungerissener Beton.  
 

Temperatur im Verankerungsgrund:  
 Beim Einbau 

-10 °C bis +40 °C für die übliche Temperaturveränderung nach dem Einbau 
 Im Nutzungszustand  

Temperaturbereich I: -40 °C bis +40 °C  
    (max. Langzeittemperatur +24 °C und max. Kurzzeittemperatur +40 °C) 

 Temperaturbereich II: -40 °C bis +80 °C  
                   (max. Langzeittemperatur +50 °C und max. Kurzzeittemperatur +80 °C) 
 Temperaturbereich III: -40 °C bis +120 °C  
                   (max. Langzeittemperatur +72 °C und max. Kurzzeittemperatur +120 °C) 
 

Tabelle B1: Spezifikationen des Verwendungszweckes 
 HIT-HY 200-A mit … 

Stahlelemente HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 
 

Beton-
stahl 

 

HZA(-R) HIS-(R)N 
 

Hammerbohren mit 
Hohlbohrer TE-CD oder 
TE-YD 

     

Hammerbohren      

Diamantbohren mit 
Aufrauhwerkzeug TE-YRT 

     
 

Statische und quasistatische Belastung 
in gerissenem und ungerissenem Beton M8 bis M30 φ 8 bis 

φ 32 
M12 bis 

M27 
M8 bis 
M20 

Seismische Leistungskategorie C1 M10 bis M30 φ 10 bis 
φ 32 

M12 bis 
M27 - 

Seismische Leistungskategorie C2 

M16 bis M24, 
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR), 

HIT-V (-8.8, -8.8 F, -‚R, HCR), 
AM (8.8, 8.8 HDG), 

Gewindestange  
(galvanisch verzinkt 8.8 und CRC 

III, V, Tabelle A1) 

- - - 

Verwendungszweck 
Spezifizierung 

Anhang B1 
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Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen): 
 Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (alle Stahlsorten). 
 Für alle anderen Bedingungen entsprechend EN 1993-1-4 

Korrosionsbeständigkeitsklasse nach Anhang A6 Tabelle A1 (nichtrostende Stähle). 
 

Bemessung:  
 Die Befestigungen müssen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des 

Betonbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.  
 Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktions-

zeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Befestigungselements 
(z.B. Lage des Befestigungselements zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.  

 Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Übereinstimmung mit: 
EN 1992-4 und EOTA Technical Report TR 055. 
 

Einbau:  
 Nutzungskategorie: trockener oder feuchter Beton (nicht in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern) für alle 

Bohrverfahren. 
 Bohrverfahren:  

 Hammerbohren, 
 Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer TE-CD, TE-YD, 
 Diamantbohren mit nachfolgendem Aufrauen mit Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT. 

 Montagerichtung D3: vertikal nach unten, horizontal und vertikal nach oben (z.B. Überkopf) für alle 
Elemente zulässig. 

 Der Einbau erfolgt durch entsprechend geschulten Personals unter der Aufsicht des Bauleiters. 

Verwendungszweck 
Spezifizierung 

Anhang B2 
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Tabelle B2: Montagekennwerte Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 

Gewindestange, HAS-U- …, HIT-V-…, AM 8.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Elementdurchmesser d [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30 
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

Wirksame Verankerungstiefe 
und Bohrlochtiefe  hef = h0 [mm] 

60 
bis 
160 

60 
bis 
200 

70 
bis 
240 

80 
bis 
320 

90 
bis 
400 

96 
bis 
480 

108 
bis 
540 

120 
bis 
600 

Maximaler Durchmesser des 
Durchgangslochs im Anbauteil df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Höhe des Verfüll-Sets hfs [mm] - - - 11 13 15 - - 
Effektive Anbauteildicke mit 
Hilti Verfüll-Set tfix,eff [mm] tfix,eff = tfix – hfs 

Minimale Bauteildicke hmin [mm] hef + 30 
≥ 100 mm hef + 2⋅d0 

Maximales 
Anzugsdrehmoment max Tinst [Nm] 10 20 40 80 150 200 270 300 

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 60 75 90 115 120 140 
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 45 45 50 55 60 75 80 

 
HAS-U-…  

  
 
 HIT-V-… 

  
 
Hilti Gewindestange Meterware AM (HDG) 8.8 

    
 

Kennzeichnung:  
5.8 - l = HIT-V-5.8    M…x l 
5.8F - l = HIT-V-5.8F  M…x l 
8.8 - l = HIT-V-8.8  M…x l 
8.8F - l = HIT-V-8.8F  M…x l 
R - l = HIT-V-R  M ...x l 
HCR - l = HIT-V-HCR M ...x l 

Kennzeichnung:  
Zahl für Festigkeitsklasse und 
Buchstabe zur 
Längenidentifikation: z. B 8L. 

 

Verwendungszweck 
Montagekennwerte für Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 
 

Anhang B3 
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Tabelle B3: Montagekennwerte Innengewindehülse HIS-(R)N 
Innengewindehülse HIS-(R)N… M8 M10 M12 M16 M20 
Außendurchmesser Hülse d [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 14 18 22 28 32 
Wirksame Verankerungstiefe und 
Bohrlochtiefe hef = h0 [mm] 90 110 125 170 205 

Maximaler Durchmesser des 
Durchgangslochs im Anbauteil df [mm] 9 12 14 18 22 

Minimale Bauteildicke hmin [mm] 120 150 170 230 270 
Maximales Anzugsdrehmoment max Tinst [Nm] 10 20 40 80 150 
Einschraubtiefe min-max hs [mm] 8-20 10-25 12-30 16-40 20-50 
Minimaler Achsabstand smin [mm] 60 75 90 115 130 
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 45 55 65 90 

 
 
Innengewindehülse HIS-(R)N… 

  
 

Verwendungszweck 
Montagekennwerte für Innengewindehülse HIS-(R)N 
 

Kennzeichnung: 
Identifizierung - HILTI und  
Prägung "HIS-N" (für C-Stahl) 
Prägung "HIS-RN" (für rostfreien Stahl) 
 

Anhang B4 
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Tabelle B4: Montagekennwerte Hilti Zuganker HZA-R 
Hilti Zuganker HZA-R …   M12 M16 M20 M24 

Betonstahl Durchmesser φ [mm] 12 16 20 25 

Nominelle Einbindetiefe und  
Bohrlochtiefe hnom = h0 [mm] 170 bis 

240 
180 bis 

320 
190 bis 

400 
200 bis 

500 

Wirksame Verankerungstiefe (hef = hnom - le) hef [mm] hnom – 100 

Länge des glatten Schaftes le [mm] 100 

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 16 20 25 32 

Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im 
Anbauteil df [mm] 14 18 22 26 

Maximales Anzugsdrehmoment max Tinst [Nm] 40 80 150 200 

Minimale Bauteildicke hmin [mm] hnom + 2·d0 

Minimaler Achsabstand smin [mm] 65 80 100 130 

Minimaler Randabstand cmin [mm] 45 50 55 60 
 

Tabelle B5: Montagekennwerte Hilti Zuganker HZA 
Hilti Zuganker HZA…   M12 M16 M20 M24 M27 

Betonstahl Durchmesser φ [mm] 12 16 20 25 28 

Nominelle Einbindetiefe und  
Bohrlochtiefe hnom = h0 [mm] 

90  
bis 
240 

100  
bis 
320 

110  
bis 
400 

120  
bis 
500 

140  
bis 
560 

Wirksame Verankerungstiefe (hef = hnom - le) hef [mm] hnom – 20 

Länge des glatten Schaftes le [mm] 20 

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 16 20 25 32 35 

Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im 
Anbauteil df [mm] 14 18 22 26 30 

Maximales Anzugsdrehmoment max Tinst [Nm] 40 80 150 200 270 

Minimale Bauteildicke hmin [mm] hnom + 2·d0 

Minimaler Achsabstand smin [mm] 65 80 100 130 140 

Minimaler Randabstand cmin [mm] 45 50 55 60 75 

 Kennzeichnung: 
Prägung “HZA(-R)” M .. / tfix  

Verwendungszweck 
Montagekennwerte Hilti Zuganker HZA-(R) 
 

Anhang B5 
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Tabelle B6: Montagekennwerte Betonstahl  

Betonstahl (rebar)   φ 8 φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 
Durchmesser  φ [mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32 
Wirksame 
Verankerungstiefe und 
Bohrlochtiefe 

hef = h0 [mm] 
60  
bis 
160 

60  
bis 
200 

70  
bis 
240 

75  
bis 
280 

80  
bis 
320 

90  
bis 
400 

100  
bis 
500 

104  
bis 
520 

112  
bis 
560 

120  
bis 
600 

128  
bis 
640 

Nenndurchmesser des  
Bohrer d0 [mm] 10 / 

121) 
12 / 
141) 141) 161) 18 20 25 32 32 35 37 40 

Minimale Bauteildicke hmin [mm] hef + 30 
≥ 100 mm hef + 2·d0 

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 60 70 80 100 125 130 140 150 160 
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 45 45 50 50 65 70 75 75 80 80 

1) Beide angegebenen Durchmesser können verwendet werden. 
 
Betonstahl  

 
 
 
Für Betonstahl 

 Mindestwerte der bezogenen Rippenfläche fR,min nach EN 1992-1-1 

 Die Rippenhöhe des Betonstahls hrib soll im folgenden Bereich liegen 0,05·φ ≤ hrib ≤ 0,07·φ  
(φ: Nomineller Durchmesser des Betonstahls; hrib: Rippenhöhe des Betonstahls)   

 
 
 

Verwendungszweck 
Montagekennwerte Betonstahl 
 

Anhang B6 
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Tabelle B7: Maximale Verarbeitungszeit und min. Aushärtezeit HIT-HY 200-A 

Temperatur im 
Verankerungsgrund T1) 

Maximale Verarbeitungszeit   
twork 

Minimale Aushärtezeit   
tcure 

-10 °C bis -5 °C 1,5 503Bh 7 505Bh 
 > -5 °C bis  0 °C 50 510B524Bmin 4 512Bh 

> 0 °C bis  5 °C 25 517B524Bmin 2 519Bh 
> 5 °C bis 10 °C 15 524Bmin 75 526B524Bmin 

> 10 °C bis 20 °C 7 531Bmin 45 533B524Bmin 
> 20 °C bis 30 °C 4 538Bmin 30 540B524Bmin 
> 30 °C bis 40 °C 3 545Bmin 30 547B524Bmin 

1) Die Temperatur des Foliengebindes darf 0 °C nicht unterschreiten. 
 
  

Verwendungszweck 
Maximale Verarbeitungszeit und minimale Aushärtezeit 
 

Anhang B7 
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Tabelle B8: Angaben zu Bohr-, Reinigungs- und Setzwerkzeugen 

Stahlelemente Bohren und Reinigen Installa-
tion 

Gewinde-
stange,  

HAS-U-…, 
HIT-V-…, 
AM 8.8 

HIS-(R)N Beton-
stahl HZA(-R) 

Hammerbohren Diamantbohren 

Bürste Stau-
zapfen  Hohl-

bohrer1)  Aufrau-
werkzeug 

         
Größe Größe Größe Größe d0 [mm] d0 [mm] d0 [mm] d0 [mm] HIT-RB HIT-SZ 

M8 - φ8 - 10 - - - 10 - 
M10 - φ8 / φ10 - 12 12  - - 12 12 
M12 M8 φ10 / φ12 - 14 14 - - 14 14 

- - φ12 M12 16 16 - - 16 16 
M16 M10 φ14 - 18 18 18 18 18 18 

- - φ16 M16 20 20 20 20 20 20 
M20 M12 - - 22 22 22 22 22 22 

- - φ20 M20 25 25 25 25 25 25 
M24 M16 - - 28 28 28 28 28 28 
M27 - - - 30 - 30 30 30 30 

- M20 φ25 / φ26 M24 32 32 32 32 32 32 
M30 - φ28 M27 35 35 35 35 35 35 

- - φ30 - 37 - - - 37 37 
- - φ32 - 40 - - - 40 40 

1)  Mit Staubsauger Hilti VC 20/40/60 (automatische Filterreinigung aktiviert) oder Staubsauger mit aktivierter 
automatischer Filterreinigung mit Volumenstrom an der Turbine ≥ 57 l/s, Volumenstrom am Schlauchende ≥ 106m3/h 
und Unterdruck > 16 kPa. 

Reinigungsalternativen 
Handreinigung (MC): 
Hilti-Handausblaspumpe zum Ausblasen  
von Bohrlöchern bis zu einem Durchmesser 
von d0 ≤ 20 mm und einer Bohrlochtiefe von 
h0 ≤ 10·d.  

Druckluftreinigung (CAC): 
Ausblasdüse mit einem Durchmesser von 
mindestens 3,5 mm zum Ausblasen mit 
Druckluft. 

 
Automatische Reinigung (AC): 
Die Reinigung wird während dem Bohren mit 
dem Hilti TE-CD und TE-YD Bohrsystem 
inklusive Staubsauger durchgeführt.  

  

Verwendungszweck 
Angaben zu Bohr-, Reinigungs- und Setzwerkzeugen 
Reinigungsalternativen 
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Tabelle B9: Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT - Angaben zur Verwendung  
Zugehörige Komponenten 

Diamantbohren Aufrauwerkzeug TE-YRT Abnutzungslehre RTG… 

   
d0 [mm] 

d0 [mm] Größe 
Nominal Gemessen 

18 17,9 bis 18,2 18 18 
20 19,9 bis 20,2 20 20 
22 21,9 bis 22,2 22 22 
25 24,9 bis 25,2 25 25 
28 27,9 bis 28,2 28 28 
30 29,9 bis 30,2 30 30 
32 31,9 bis 32,2 32 32 
35 34,9 bis 35,2 35 35 

 
Tabelle B10: Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT - Aufrau- und Ausblaszeiten  

 Aufrauzeit  
troughen 

Minimale Ausblaszeit  
tblowing 

hef [mm] troughen [sec] = hef [mm] / 10 tblowing [sec] =  troughen [sec] + 20  
0 bis 100 10 30 

101 bis 200 20 40 
201 bis 300 30 50 
301 bis 400 40 60 
401 bis 500 50 70 
501 bis 600 60 80 

 
Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT und Abnutzungslehre RTG 
Hilti 
Aufrauwerkzeug 
TE-YRT  

Abnutzungslehre 
RTG 

 

Verwendungszweck  
Angaben zum Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT 
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Montageanweisung 
Bohrlocherstellung   
a) Hammerbohren  

  

Bohrloch mit Bohrhammer drehschlagend, unter Verwendung des passenden 
Bohrerdurchmessers auf die richtige Bohrtiefe erstellen. 

b) Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer 

 

Die Bohrlocherstellung bis zur erforderlichen Setztiefe erfolgt drehschlagend mit einem 
Hilti Hohlbohrer TE-CD oder TE-YD in Kombination mit einem Hilti Staubsauger 
VC 20/40/60 oder einem Staubsauger nach Tabelle B8, jeweils mit aktivierter 
automatischer Filterreinigung. Dieses Bohrsystem beseitigt bei Anwendung gemäß der 
Gebrauchsanweisung des Hohlbohrers das Bohrmehl und reinigt das Bohrloch während 
des Bohrvorgangs. Nach Beendigung des Bohrens kann mit der Mörtelverfüllung 
gemäß Montageanweisung begonnen werden. 

c) Diamantbohren mit nachfolgendem Aufrauen mit Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT: 

 

Diamantbohren ist zulässig, wenn geeignete Diamantbohrmaschinen und zugehörige 
Bohrkronen verwendet werden. 
Kennwerte zur Verwendung in Kombination mit dem Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT 
siehe Tabelle B9. 

 

Vor dem Aufrauen muss das Wasser aus dem Bohrloch entfernt werden. 
Verwendbarkeit des Aufrauwerkzeugs mit der Abnutzungslehre RTG prüfen. 
Das Bohrloch über die gesamte Bohrtiefe bis zur geforderten Verankerungstiefe hef 
aufrauen. Aufrauzeit troughen siehe Tabelle B10. 

Bohrlochreinigung Unmittelbar vor der Injektion des Mörtels muss das Bohrloch frei von Bohrmehl und 
Verunreinigungen sein.  
Schlechte Bohrlochreinigung = geringe Traglasten. 

Handreinigung (MC) Ungerissener Beton. Bohrlochdurchmesser d0 ≤ 20 mm und Bohrlochtiefen h0 ≤ 10·d.  

 

Für Bohrlochdurchmesser d0 ≤ 20 mm und Bohrlochtiefen h0 ≤ 10·d.  
Das Bohrloch mindestens 4-mal mit der Hilti Ausblaspumpe vom Bohrlochgrund 
ausblasen, bis die rückströmende Luft staubfrei ist. 

 

4-mal mit Stahlbürste in passender Größe (siehe Tabelle B8) bürsten. Stahlbürste Hilti 
HIT-RB mit einer Drehbewegung in das Bohrloch bis zum Bohrlochgrund einführen und 
wieder herausziehen (falls notwendig mit Verlängerung). Die Bürste muss beim 
Einführen einen Widerstand erzeugen (Bürsten Ø ≥ Bohrloch Ø) - falls nicht, ist die 
Bürste zu klein und muss durch eine größere Bürste ersetzt werden. 

 

Bohrloch erneut mit der Hilti Handausblaspumpe vom Bohrlochgrund mindestens 4-mal 
ausblasen, bis die rückströmende Luft staubfrei ist. 

Verwendungszweck 
Montageanweisung 
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Druckluftreinigung (CAC) für alle Bohrlochdurchmesser d0 und Bohrlochtiefen h0. 

 

Bohrloch 2-mal vom Bohrlochgrund über die gesamte Länge mit ölfreier Druckluft 
(min. 6 bar bei 6 m³/h; falls notwendig mit Verlängerung) ausblasen, bis die 
rückströmende Luft staubfrei ist. 
Für Bohrlochdurchmesser ≥ 32 mm muss der Kompressor mindestens 140 m³/h 
Luftstrom haben.  

 

2-mal mit Stahlbürste in passender Größe (siehe Tabelle B8) bürsten. Stahlbürste Hilti 
HIT-RB mit einer Drehbewegung in das Bohrloch bis zum Bohrlochgrund einführen und 
wieder herausziehen (falls notwendig mit Verlängerung). Die Bürste muss beim 
Einführen einen Widerstand erzeugen (Bürsten Ø ≥ Bohrloch Ø) - falls nicht, ist die 
Bürste zu klein und muss durch eine größere Bürste ersetzt werden. 

 

Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund über die gesamte Länge 2-mal mit Druckluft 
ausblasen, bis die rückströmende Luft staubfrei ist. 

Reinigen von diamantgebohrten Löchern, die mit dem Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT aufgeraut wurden. 

Das Bohrloch 2 mal mittels Wasser mit einem Schlauch vom Bohrlochgrund spülen, bis 
klares Wasser aus dem Bohrloch austritt. Normaler Wasserleitungsdruck genügt. 

 

2-mal mit Stahlbürste in passender Größe (siehe Tabelle B8) bürsten. Stahlbürste Hilti 
HIT-RB mit einer Drehbewegung in das Bohrloch bis zum Bohrlochgrund einführen und 
wieder herausziehen (falls notwendig mit Verlängerung). Die Bürste muss beim 
Einführen einen Widerstand erzeugen (Bürsten Ø ≥ Bohrloch Ø) - falls nicht, ist die 
Bürste zu klein und muss durch eine größere Bürste ersetzt werden. 

 

Bohrloch 2-mal vom Bohrlochgrund über die gesamte Länge mit ölfreier Druckluft (min. 
6 bar bei 6 m³/h; falls notwendig mit Verlängerung) ausblasen, bis die rückströmende 
Luft staubfrei und das Bohrloch trocken ist. Vor dem Verfüllen mit Mörtel das Wasser 
vollständig aus dem Bohrloch entfernen bis das Bohrloch vollständig trocken ist (tblowing 
siehe Tabelle B10). Für Bohrlochdurchmesser ≥ 32 mm muss der Kompressor 
mindestens 140 m³/h Luftstrom haben. 

 
  

Anhang B11 Verwendungszweck 
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Injektionsvorbereitung 

 

Hilti Statikmischer HIT-RE-M fest auf Foliengebinde aufschrauben. Den Mischer unter 
keinen Umständen verändern. 
Befolgen Sie die Bedienungsanleitung des Auspressgerätes. 
Prüfen der Kassette und des Foliengebindes auf einwandfreie Funktion. Foliengebinde 
in die Kassette einführen und Kassette in Auspressgerät einsetzen. 

 

Das Öffnen der Foliengebinde erfolgt automatisch bei Auspressbeginn. Der am Anfang 
aus dem Mischer austretende Mörtelvorlauf darf nicht für Befestigungen verwendet 
werden. Die Menge des Mörtelvorlaufes ist abhängig von der Gebindegröße: 
   2 Hübe für 330 ml Foliengebinde, 
   3 Hübe  für 500 ml Foliengebinde, 
   4 Hübe für 500 ml Foliengebinde ≤ 5 °C. 
Die Temperatur des Foliengebindes darf 0 °C nicht unterschreiten. 

Injektion des Mörtels vom Bohrlochgrund ohne Luftblasen zu bilden.  

 

Injizieren des Mörtels vom Bohrlochgrund und während jedem Hub den Mischer 
langsam etwas herausziehen. 
Das Bohrloch zu ca. 2/3 verfüllen. Nach dem Einsetzen des Stahlelements muss der 
Ringspalt vollständig mit Mörtel ausgefüllt sein.  
In nassem Beton muss das Befestigungselement direkt nach dem Reinigen gesetzt 
werden. 

 

Nach der Mörtelinjektion die Entriegelungstaste am Auspressgerät betätigen, um 
Mörtelnachlauf zu vermeiden. 

 

Überkopfanwendung und/oder Montage bei Verankerungstiefen von hef > 250mm.  
Das Injizieren des Mörtels bei Überkopfanwendung ist nur mit Hilfe von Stauzapfen und 
Verlängerungen möglich. 
HIT-RE-M Mischer, Mischerverlängerung und entsprechenden Stauzapfen Hilti HIT-SZ 
(siehe Tabelle B8) zusammenfügen. Den Stauzapfen bis zum Bohrlochgrund einführen 
und Mörtel injizieren. Während der Injektion wird der Stauzapfen über den Staudruck 
vom Bohrlochgrund automatisch nach außen geschoben. 

 
  

Anhang B12 Verwendungszweck 
Montageanweisung 
 



Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A 

Seite 23 der Europäischen Technischen Bewertung 
ETA-11/0493 vom 10. Dezember 2021 

 
Z118662.21 8.06.01-226/21

Setzen des Stahlelements 

 

Vor der Montage sicherstellen, dass das Stahlelement trocken und frei von Öl und 
anderen Verunreinigungen ist.  
Stahlelement markieren und bis zur gewünschten Verankerungstiefe einführen, noch 
bevor die Verarbeitungszeit twork (siehe Tabelle B7) abgelaufen ist. 

 

Bei Überkopfanwendung das Element in seiner endgültigen Position z.B. mittels Keilen 
(Hilti HIT-OHW), gegen Herausrutschen sichern. 

 

Last bzw. Drehmoment aufbringen: Nach Ablauf der Aushärtezeit tcure (siehe Tabelle 
B7) kann die Befestigung belastet werden. 
Das aufzubringende Drehmoment darf die angegebenen Werte max Tinst nach Tabelle 
B2 bis Tabelle B5 nicht überschreiten. 

Einbau des Hilti Verfüll-Sets 

Verwendung des Hilti Verfüll-Sets mit Standardmutter. Korrekte Orientierung der 
Verschlussscheibe und der Kugelscheibe beachten. 

 

Das aufzubringende Drehmoment darf die angegebenen Werte max Tinst nach Tabelle 
B2 bis Tabelle B5 nicht überschreiten. 

 

Optional: 
Sicherungsmutter aufdrehen und mit einer 1/4 bis 1/2 Umdrehung anziehen. (Nicht für 
Größe M24.) 

 

Ringspalt zwischen Stahlelement und Anbauteil mit einem Hilti HIT-HY … oder 
HIT-RE… Injektionsmörtel mit 1 bis 3 Hüben verfüllen. 
Befolgen Sie die Bedienungsanleitung, des entsprechenden Mörtels, die dem 
Foliengebinde beigelegt ist 
Nach Ablauf der erforderlichen Aushärtezeit tcure kann der die Befestigung belastet 
werden. 

 
 
  

Verwendungszweck 
Montageanweisung 
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Tabelle C1:  Wesentliche Merkmale für Gewindestangen, HAS-U-…, HIT-V-...  und  
AM 8.8 unter Zugbeanspruchung in Beton  

Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Für eine Nutzungsdauer von 50 und 100 Jahren  
Montagebeiwert    
Hammerbohren γinst [-] 1,0 
Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer TE-CD 
oder TE-YD γinst [-] 1) 1,0 

Diamantbohren mit aufrauen mit Hilti 
Aufrauwerkzeug TE-YRT γinst [-] 1) 1,0 

Stahlversagen      
Charakteristischer Widerstand  NRk,s [kN] As ∙ fuk 
Teilsicherheitsbeiwert  
Festigkeitsklasse 5.8 γMs,N2) [-] 1,5 

Teilsicherheitsbeiwert  
Festigkeitsklasse 8.8 γMs,N2) [-] 1,5 

Teilsicherheitsbeiwert HAS-U A4, HIT-V-R, 
Gewindestange CRC III (Tabelle A1) γMs,N2) [-] 1,87 2,86 

Teilsicherheitsbeiwert  
HAS-U HCR, HIT-V-HCR 
Gewindestange CRC V (Tabelle A1) 

γMs,N2) [-] 1,5 2,1 

Betonausbruch     
Faktor für ungerissenen Beton kucr,N [-] 11,0 
Faktor für gerissenen Beton  kcr,N [-] 7,7 
Randabstand ccr,N [mm] 1,5 ⋅ hef 
Achsabstand scr,N [mm] 3,0 ⋅ hef 
Versagen durch Spalten    

Randabstand  
ccr,sp [mm] für 

h / hef  ≥ 2,0 1,0 ⋅ hef 

 

2,0 > h / hef > 1,3 4,6 ⋅ hef - 1,8 ⋅ h 

h / hef  ≤ 1,3 2,26 ⋅ hef 

Achsabstand scr,sp [mm] 2·ccr,sp 
1) Leistung nicht bewertet. 
2) Sofern nationale Regelungen fehlen. 
  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C1: fortgesetzt 
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch  
für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25 

Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 18 

Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm2] 15 

Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm2] 13 

Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 

Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 7,5 8,5 9,0 

Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm2] 6,0 7,0 7,5 

Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm2] 5,5 6,0 6,5 

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk in gerissenem und ungerissenem Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

Temperaturbereich I bis III: ψc [-] (fck/20)0,1 

Einfluss der Dauerlast    

Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C ψ0
sus [-] 0,74 

Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C ψ0
sus [-] 0,89 

Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C ψ0
sus [-] 0,72 

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch  
für eine Nutzungsdauer von 100 Jahren 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25 

Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,100,ucr [N/mm2] 17 

Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,100,ucr [N/mm2] 14 

Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,100,ucr [N/mm2] 12 

Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 

Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,100,cr [N/mm2] 6,5 8,0 

Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,100,cr [N/mm2] 5,5 7,0 

Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,100,cr [N/mm2] 5,0 6,0 

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk,100 in gerissenem und ungerissenem Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 
Temperaturbereich I bis III: ψc [-] (fck/20)0,1 

 
  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C2:  Wesentliche Merkmale für Gewindestangen, HAS-U-…, HIT-V-… und  
AM 8.8 unter Querbeanspruchung in Beton 

Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Für eine Nutzungsdauer von 50 und 100 Jahren 
Stahlversagen ohne Hebelarm     
Charakteristischer Widerstand  V0Rk,s [kN] k6 ∙ As ∙ fuk 
Faktor Festigkeitsklasse 5.8 k6 [-] 0,6 
Faktor Festigkeitsklasse 8.8 k6 [-] 0,5 
Faktor HAS-U A4, HIT-V-R, 
Gewindestange CRC III (Tabelle A1) k6 [-] 0,5 

Faktor HAS-U HCR, HIT-V-HCR, 
Gewindestange CRC V (Tabelle A1) k6 [-] 0,5 

Teilsicherheitsbeiwert  
Festigkeitsklasse 5.8 γMs,V1) [-] 1,25 

Teilsicherheitsbeiwert  
Festigkeitsklasse 8.8 γMs,V1) [-] 1,25 

Teilsicherheitsbeiwert  
HAS-U A4, HIT-V-R,  
Gewindestange CRC III (Tabelle A1)  

γMs,V1) [-] 1,56 2,38 

Teilsicherheitsbeiwert  
HAS-U HCR, HIT-V-HCR, 
Gewindestange CRC V (Tabelle A1) 

γMs,V1) [-] 1,25 1,75 

Duktilitätsfaktor k7 [-] 1,0 
Stahlversagen mit Hebelarm     
Charakteristischer Widerstand  M0Rk,s [Nm] 1,2 ∙ Wel ∙ fuk 
Duktilitätsfaktor k7 [-] 1,0 
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 
Faktor k8 [-] 2,0 
Betonkantenbruch 
Wirksame Länge des 
Befestigungselements lf [mm] min (hef; 12 ∙ dnom) min (hef;  

8 ∙ dnom; 300) 

Außendurchmesser des 
Befestigungselements dnom [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30 

1)  Sofern nationale Regelungen fehlen.  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Querbeanspruchung in Beton 
 

Anhang C3 



Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A 

Seite 27 der Europäischen Technischen Bewertung 
ETA-11/0493 vom 10. Dezember 2021 

 
Z118662.21 8.06.01-226/21

Tabelle C3:  Wesentliche Merkmale für Innengewindehülse HIS-(R)N 
unter Zugbeanspruchung in Beton  

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren      
Montagebeiwert        
Hammerbohren γinst [-] 1,0 
Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer TE-
CD oder TE-YD γinst [-] 1,0 

Diamantbohren mit aufrauen mit Hilti 
Aufrauwerkzeug TE-YRT γinst [-] 1) 1,0 

Stahlversagen  
Charakteristischer Widerstand HIS-N  
mit Schraube oder Gewindestange  
Festigkeitsklasse 8.8 

NRk,s [kN] 25 46 67 125 116 

Teilsicherheitsbeiwert γMs,N2) [-] 1,50 
Charakteristischer Widerstand HIS-RN 
mit Schraube oder Gewindestange  
Festigkeitsklasse 70 

NRk,s [kN] 26 41 59 110 166 

Teilsicherheitsbeiwert γMs,N2) [-] 1,87 2,4 
Betonausbruch       
Faktor für ungerissenen Beton kucr,N [-] 11,0 
Faktor für gerissenen Beton  kcr,N [-] 7,7 
Randabstand ccr,N [mm] 1,5 ⋅ hef 
Achsabstand scr,N [mm] 3,0 ⋅ hef 
Versagen durch Spalten       

Randabstand  
ccr,sp [mm] für 

h / hef  ≥ 2,0 1,0 ⋅ hef 

 

2,0 > h / hef  > 1,3 4,6 hef - 1,8 h 

h / hef  ≤ 1,3 2,26 hef 

Achsabstand scr,sp [mm] 2·ccr,sp 
1) Leistung nicht bewertet. 
2) Sofern nationale Regelungen fehlen. 
  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C3: fortgesetzt 
1046BHIS-(R)N   1047BM8 1048BM10 1049BM12 1050BM16 M20 
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 
für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Wirksame Verankerungstiefe hef [mm] 90 110 125 170 205 
Durchmesser des Befestigungselements  d1 [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm²]   13   
Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm²]   11   
Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm²]   9,5   
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm²]   7   
Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm²]   5,5   
Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm²]   5   

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk in gerissenem und ungerissenem Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 
Temperaturbereich I bis III: ψc [-] (fck/20)0,1 

Einfluss der Dauerlast    
Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C ψ0sus [-] 0,74 
Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C ψ0sus [-] 0,89 
Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C ψ0sus [-] 0,72 

  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C4:  Wesentliche Merkmale für Innengewindehülse HIS-(R)N    
unter Querbeanspruchung in Beton  

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren      
Stahlversagen ohne Hebelarm        
Charakteristischer Widerstand HIS-N  
mit Schraube oder Gewindestange der 
Festigkeitsklasse 8.8 

V0Rk,s [kN] 13 23 34 63 58 

Teilsicherheitsbeiwert γMs,V1) [-]   1,25   
Charakteristischer Widerstand HIS-RN  
mit Schraube oder Gewindestange der 
Festigkeitsklasse 70 

V0Rk,s [kN] 13 20 30 55 83 

Teilsicherheitsbeiwert γMs,V1) [-] 1,56 2,0 
Duktilitätsfaktor  k7 [-]   1,0   
Stahlversagen mit Hebelarm        
Charakteristischer Widerstand  
HIS-N mit Schraube oder Gewindestange  
der Festigkeitsklasse 8.8 

M0Rk,s [Nm] 30 60 105 266 519 

Charakteristischer Widerstand  
HIS-RN mit Schraube oder Gewindestange 
der Festigkeitsklasse 70 

M0Rk,s [Nm] 26 52 92 233 454 

Duktilitätsfaktor  k7 [-]   1,0   
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite     
Faktor  k8 [-] 2,0 
Betonkantenbruch 
Wirksame Länge des Befestigungselements lf [mm] 90 110 125 170 205 
Außendurchmesser des 
Befestigungselements dnom [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 

1)  Sofern nationale Regelungen fehlen.   

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Querbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C5:  Wesentliche Merkmale für Hilti Zuganker HZA / HZA-R 
unter Zugbeanspruchung in Beton 

Hilti Zuganker HZA, HZA-R   M12 M16 M20 M24 M27 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren      
Montagebeiwert        
Hammerbohren γinst [-]   1,0   
Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer TE-
CD oder TE-YD γinst [-]   1,0   

Diamantbohren mit aufrauen mit Hilti 
Aufrauwerkzeug TE-YRT γinst [-] 1) 1,0 

Stahlversagen        
Charakteristischer Widerstand HZA NRk,s [kN] 46 86 135 194 253 
Charakteristischer Widerstand HZA-R NRk,s [kN] 62 111 173 248 1) 
Teilsicherheitsbeiwert γMs2) [-] 1,4 
Betonausbruch       

Effektive Verankerungstiefe  
HZA hef [mm] hnom 
HZA-R hef [mm] hnom 1) 

Faktor für ungerissenen Beton  kucr,N [-] 11,0 
Faktor für gerissenen Beton   kcr,N [-] 7,7 
Randabstand  ccr,N [mm] 1,5 ⋅ hef 
Achsabstand  scr,N [mm] 3,0 ⋅ hef 
Versagen durch Spalten für ungerissenen Beton       

Randabstand  
ccr,sp [mm] für 

h / hef ≥ 2,0 1,0⋅hef 

 

2,0 > h / hef > 1,3 4,6⋅hef - 1,8⋅h 

h / hef ≤ 1,3 2,26⋅hef 

Achsabstand scr,sp [mm] 2·ccr,sp 
1) Leistung nicht bewertet. 
2) Sofern nationale Regelungen fehlen. 
 
  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C5: fortgesetzt 
Hilti Zuganker HZA, HZA-R   M12 M16 M20 M24 M27 
Durchmesser des Betonstahl d [mm] 12 16 20 25 28 

Effektive Verankerungstiefe 
HZA hef [mm] hnom – 20 
HZA-R hef [mm] hnom – 100 1) 

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 
für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm²]   12   
Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,ucr [N/mm²]   10   
Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,ucr [N/mm²]   8,5   
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm²]   7   
Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C τRk,cr [N/mm²]   5,5   
Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C τRk,cr [N/mm²]   5   

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk in gerissenem und ungerissenem Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

Temperaturbereich I bis III: ψc [-]   (fck/20)0,1   
Einfluss der Dauerlast        
Temperaturbereich I:     40 °C / 24 °C ψ0sus [-]   0,74   
Temperaturbereich II:    80 °C / 50 °C ψ0sus [-]   0,89   
Temperaturbereich III: 120 °C / 72 °C ψ0sus [-]   0,72   

1) Leistung nicht bewertet. 
  

Anhang C8 Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C6:  Wesentliche Merkmale für Hilti Zuganker HZA, HZA-R 
unter Querbeanspruchung in Beton  

Hilti Zuganker HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Stahlversagen ohne Hebelarm        
Charakteristischer Widerstand HZA V0Rk,s [kN] 23 43 67 97 126 

Charakteristischer Widerstand HZA-R V0Rk,s [kN] 31 55 86 124 1) 

Teilsicherheitsbeiwert γMs2) [-] 1,5 
Duktilitätsfaktor  k7 [-] 1,0 
Stahlversagen mit Hebelarm    
Charakteristischer Widerstand HZA M0Rk,s [Nm] 72 183 357 617 915 
Charakteristischer Widerstand HZA-R M0Rk,s [Nm] 97 234 457 790 1) 
Duktilitätsfaktor  k7 [-] 1,0 
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite    
Faktor  k8 [-] 2,0 
Betonkantenbruch    
Wirksame Länge des 
Befestigungselements lf [mm] min (hnom; 12 ∙ dnom) min (hnom;  

8 ∙ dnom; 300) 
Außendurchmesser des 
Befestigungselements dnom [mm] 12 16 20 24 27 

1) Leistung nicht bewertet. 
2) Sofern nationale Regelungen fehlen.   

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Querbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C7: Wesentliche Merkmale für Betonstahl unter Zugbeanspruchung in 
Beton  

Betonstahl   φ 8 φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Montagebeiwert              
Hammerbohren γinst [-] 1,0 
Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer 
TE-CD oder TE-YD γinst [-] 1,0 

Diamantbohren mit aufrauen mit 
Hilti Aufrauwerkzeug TE-YRT γinst [-] 1) 1,0 

Stahlversagen              
Charakteristischer Widerstand NRk,s [kN] As ∙ fuk2) 
Charakteristischer Widerstand  
Betonstahl B500B nach DIN 488-1 NRk,s [kN] 28 43 62 85 111 173 270 292 339 388 442 

Teilsicherheitsbeiwert γMs,N3) [-] 1,4 
Betonausbruch              
Faktor für ungerissenen Beton kucr,N [-] 11,0 
Faktor für gerissenen Beton  kcr,N [-] 7,7 
Randabstand ccr,N [mm] 1,5 ⋅ hef 
Achsabstand scr,N [mm] 3,0 ⋅ hef 
Versagen durch Spalten für ungerissenen Beton 

Randabstand  
ccr,sp [mm] für 

h / hef  ≥ 2,0 1,0⋅hef 

 

2,0 > h / hef > 1,3 4,6⋅hef - 1,8⋅h 

h / hef  ≤ 1,3 2,26⋅hef 

Achsabstand scr,sp [mm] 2 ccr,sp 
1) Leistung nicht bewertet. 
2) fuk entsprechend der Spezifikation des Betonstahls 
3) Sofern nationale Regelungen fehlen. 
 
  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C7: fortgesetzt 

Betonstahl   φ 8 φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 
Durchmesser des Betonstahl d [mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32 
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 
für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 

Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:     40°C/24°C τRk,ucr [N/mm²]      12      
Temperaturbereich II:    80°C/50°C τRk,ucr [N/mm²]      10      
Temperaturbereich III: 120°C/72°C τRk,ucr [N/mm²]      8,5      
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:     40°C/24°C τRk,cr [N/mm²] 1) 5     7     
Temperaturbereich II:    80°C/50°C τRk,cr [N/mm²] 1) 4     5,5     
Temperaturbereich III: 120°C/72°C τRk,cr [N/mm²] 1) 3,5     5     

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk in gerissenem und ungerissenem Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

Temperaturbereich I bis III: ψc [-] (fck/20)0,1 

Einfluss der Dauerlast              

Temperaturbereich I:     40°C/24°C ψ0sus [-]      0,74      
Temperaturbereich II:    80°C/50°C ψ0sus [-]      0,89      
Temperaturbereich III: 120°C/72°C ψ0sus [-]      0,72      

1) Leistung nicht bewertet. 
  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C8:  Wesentliche Merkmale für Betonstahl unter Querbeanspruchung in 
Beton  

Betonstahl   φ 8 φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Stahlversagen ohne Hebelarm               
Charakteristischer Widerstand V0Rk,s [kN] 0,5 ∙ As ∙ fuk1) 
Charakteristischer Widerstand  
Betonstahl B500B nach DIN 488-1 V

0Rk,s [kN] 14 22 31 42 55 86 135 146 169 194 221 

Teilsicherheitsbeiwert  γMs,V 2) [-] 1,5 
Duktilitätsfaktor  k7 [-] 1,0 
Stahlversagen mit Hebelarm 
Charakteristischer Widerstand M0Rk,s [Nm] 1,2 ∙ Wel ∙ fuk1) 

Charakteristischer Widerstand 
Betonstahl B500B nach DIN 488-1 M

0Rk,s [Nm] 33 65 112 178 265 518 1012 1139 1422 1749 2123 

Duktilitätsfaktor  k7 [-] 1,0 
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 

Faktor  k8 [-]      2,0      
Betonkantenbruch 
Wirksame Länge des 
Befestigungselements lf [mm] min (hef; 12 ∙ dnom) min (hnom; 8 ∙ dnom; 300) 

Außendurchmesser des 
Befestigungselements dnom [mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32 

1) fuk entsprechend der Spezifikation des Betonstahls. 
2) Sofern nationale Regelungen fehlen.  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Querbeanspruchung in Beton 
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Tabelle C9:  Verschiebungen unter Zugbeanspruchung  
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Ungerissener Beton Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,14 0,16 

Ungerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16 

Ungerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,13 0,16 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 

Gerissener Beton Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,07 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,16 

Gerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,10 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,22 

Gerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,13 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,29 

 
Tabelle C10:  Verschiebungen unter Querbeanspruchung  
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Verschiebung 
δV0 [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 
δV∞ [mm/kN] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

 

Leistung 
Verschiebungen Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 
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Tabelle C11:  Verschiebungen unter Zugbeanspruchung  
HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 
Ungerissener Beton Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,06 0,09 0,11 0,13 0,14 

Ungerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 

Ungerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,06 0,08 0,10 0,13 0,14 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,07 0,09 0,11 0,14 0,15 

Gerissener Beton  Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,11 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,16 

Gerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,15 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,22 

Gerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,20 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,29 

 
Tabelle C12: Verschiebungen unter Querbeanspruchung  
HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Verschiebung 
δV0 [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 
δV∞ [mm/kN] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 

 

Leistung 
Verschiebungen HIS-(R)N 
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Tabelle C13: Verschiebungen unter Zugbeanspruchung  
Hilti Zuganker HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 
Ungerissener Beton Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,06 0,08 0,13 0,13 0,15 

Ungerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,06 0,09 0,14 0,14 0,15 

Ungerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,07 0,09 0,14 0,14 0,16 

Gerissener Beton Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,11 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,16 

Gerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,15 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,22 

Gerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,20 
δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,29 

 
Tabelle C14: Verschiebungen unter Querbeanspruchung  

Hilti Zuganker HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Verschiebung 
δV0 [mm/kN] 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 

δV∞ [mm/kN] 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 
 

Leistung 
Verschiebungen HZA und HZA-R 
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Tabelle C15:  Verschiebungen unter Zugbeanspruchung  

Betonstahl  φ 8 φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 
Ungerissener Beton Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung 
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 

δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

Ungerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

 
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 

δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 

Ungerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

Gerissener Beton Temperaturbereich I : 40°C / 24°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,11 

δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,16 

Gerissener Beton Temperaturbereich II : 80°C / 50°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,15 

δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,22 

Gerissener Beton Temperaturbereich III : 120°C / 72°C 

Verschiebung  
δN0 [mm/(N/mm²)] 0,20 

δN∞ [mm/(N/mm²)] 0,29 
 
Tabelle C16: Verschiebungen unter Querbeanspruchung  

Betonstahl  φ 8 φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 

Verschiebung 
δV0 [mm/kN] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

δV∞ [mm/kN] 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 
 

  

Leistung 
Verschiebungen Betonstahl 
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Tabelle C17: Wesentliche Merkmale für Gewindestangen, HAS-U-…, HIT-V-… und 
AM 8.8 unter Zugbeanspruchung für Seismische Leistungskategorie C1 

Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 8.8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Für eine Nutzungsdauer von 50 und 100 Jahren     
Stahlversagen      
Charakteristischer Widerstand NRk,s,C1 [kN]    As ∙ fuk    
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 
bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I: 40 °C / 24 °C τRk,C1 [N/mm2] 5,2 7,0 
Temperaturbereich II: 80 °C / 50 °C τRk,C1 [N/mm2] 3,9 5,7 
Temperaturbereich III:  120 °C / 72 °C τRk,C1 [N/mm2] 3,5 4,8 
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 
bei einer Nutzungsdauer von 100 Jahren 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I: 40 °C / 24 °C τRk,100,C1 [N/mm2] 4,5 6,3 
Temperaturbereich II: 80 °C / 50 °C τRk,100,C1 [N/mm2] 3,7 5,2 
Temperaturbereich III:  120 °C / 72 °C τRk,100,C1 [N/mm2] 3,1 4,4 

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk,C1 und τRk,100,C1 im gerissenen Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

Temperaturbereich I bis III: ψc [-] 1,0 
 
Tabelle C18:  Wesentliche Merkmale für Gewindestangen, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 

8.8 unter Querbeanspruchung für seismische Leistungskategorie C1 
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Für eine Nutzungsdauer von 50 und 100 Jahren 
Faktor für Ringspalt ohne Hilti Verfüll-Set αgap [-]    0,5    
Faktor für Ringspalt mit Hilti Verfüll-Set αgap [-]    1,0    
Stahlversagen ohne Hebelarm     
Charakteristischer Widerstand VRk,s,C1 [kN] 0,35 ∙ As ∙ fuk 

 
  

Leistung 
Wesentliche Merkmale unter Zug- und Querbeanspruchung 
Seismische Leistungskategorie C1 
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Tabelle C19:  Wesentliche Merkmale für Hilti Zuganker HZA, HZA-R unter 
Zugbeanspruchung für seismische Leistungskategorie C1  

Hilti Zuganker HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Stahlversagen         
Charakteristischer Widerstand HZA NRk,s,C1 [kN] 46 86 135 194 253 
Charakteristischer Widerstand HZA-R NRk,s,C1 [kN] 62 111 173 248 1) 
Teilsicherheitsbeiwert γMs,N,C1 2) [-] 1,4 
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 
Durchmesser des Betonstahl d [mm] 12 16 20 25 28 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:    40°C / 24°C τRk,C1 [N/mm²]   6,1   
Temperaturbereich II:   80°C / 50°C τRk,C1 [N/mm²]   4,8   
Temperaturbereich III:  120°C / 72°C τRk,C1 [N/mm²]   4,4   

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk,C1 im gerissenen Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

Temperaturbereich I bis III: ψc [-]   1,0   
1) Leistung nicht bewertet. 
2) Sofern nationale Regelungen fehlen. 
 
Tabelle C20:  Wesentliche Merkmale für Hilti Zuganker HZA, HZA-R unter 

Querbeanspruchung für seismische Leistungskategorie C1  
Hilti Zuganker HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Faktor für Ringspalt ohne Hilti Verfüll-Set αgap [-]   0,5   
Stahlversagen ohne Hebelarm        
Charakteristischer Widerstand HZA VRk,s,C1 [kN] 16 30 47 68 88 
Charakteristischer Widerstand HZA-R VRk,s,C1 [kN] 22 39 60 124 1) 
Teilsicherheitsbeiwert γMs,V,C12) [-] 1,5 

1) Leistung nicht bewertet. 
2) Sofern nationale Regelungen fehlen. 
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Tabelle C21:  Wesentliche Merkmale für Betonstahl unter Zugbeanspruchung für 
seismische Leistungskategorie C1  

Betonstahl   φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Stahlversagen              
Charakteristischer Widerstand NRk,s,C1 [kN] As ∙ fuk1) 
Charakteristischer Widerstand für 
Betonstahl B500B nach DIN 488-1  NRk,s,C1 [kN] 43 62 85 111 173 270 292 339 388 442 

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 

Durchmesser des Betonstahl d [mm] 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
Temperaturbereich I:  
40°C/24°C τRk,C1 [N/mm²] 4,4 6,1 

Temperaturbereich II: 
80°C/50°C τRk,C1 [N/mm²] 3,5 4,8 

Temperaturbereich III:  
120°C/72°C τRk,C1 [N/mm²] 3 4,4 

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk,C1 im gerissenen Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

Temperaturbereich I bis III: ψc [-] 1,0 
1) fuk entsprechend der Spezifikation des Betonstahls 
 
Tabelle C22:  Wesentliche Merkmale für Betonstahl unter Querbeanspruchung für 

seismische Leistungskategorie C1 

Betonstahl   φ 10 φ 12 φ 14 φ 16 φ 20 φ 25 φ 26 φ 28 φ 30 φ 32 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
Faktor für Ringspalt ohne Hilti Verfüll-Set αgap [-] 0,5 
Stahlversagen ohne Hebelarm               
Charakteristischer Widerstand VRk,s,C1 [kN] 0,35 ∙ As ∙ fuk1) 
Charakteristischer Widerstand für 
Betonstahl B500B nach DIN 488-1 VRk,s,C1 [kN] 15 22 29 39 60 95 102 118 135 155 

1) fuk entsprechend der Spezifikation des Betonstahls 
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Tabelle C23: Wesentliche Merkmale für Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V… und AM 
8.8 unter Zugbeanspruchung für seismische Leistungskategorie C2 

Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8… M16 M20 M24 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren und 100 Jahren 
Stahlversagen      
Charakteristischer Widerstand  
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR),  
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -‚R, HCR) , AM (8.8, 8.8 HDG)  
Gewindestange (galvanisch verzinkt 8.8 und  
CRC III, V, Tabelle A1) 

NRk,s,C2 [kN] As ∙ fuk 

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch 
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 
in hammergebohrten Bohrlöchern und hammergebohrten Löchern mit Hilti Hohlbohrer TE-CD oder TE-YD 
Temperaturbereich I:     40 °C/24 °C τRk,C2 = τRk,100,C2 [N/mm2] 3,9 4,3 3,5 
Temperaturbereich II:    80 °C/50 °C τRk,C2 = τRk,100,C2 [N/mm2] 3,3 3,7 2,9 
Temperaturbereich III: 120 °C/72 °C τRk,C2 = τRk,100,C2 [N/mm2] 2,8 3,2 2,5 

Einflussfaktoren ψ auf Verbundtragfähigkeit τRk,C2 und τRk,100,C2 im gerissenen Beton 

Einfluss der Betonfestigkeitsklasse: τRk = τRk,(C20/25) ∙ ψc 

Temperaturbereich I bis III: ψc [-]  1,0  
 
Tabelle C24:  Wesentliche Merkmale für Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-… und AM 

8.8 unter Querbeanspruchung für seismische Leistungskategorie C2 
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8… M16 M20 M24 
Für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren und 100 Jahren 
Faktor für Ringspalt ohne Hilti Verfüll-Set αgap [-]  0,5  
Faktor für Ringspalt mit Hilti Verfüll-Set αgap [-]  1,0  
Stahlversagen ohne Hebelarm mit Hilti Verfüll-Set 
Charakteristischer Widerstand      
HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8  VRk,s,C2 [kN] 46 77 103 
Stahlversagen ohne Hebelarm ohne Hilti Verfüll-Set 
Charakteristischer Widerstand 
HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 VRk,s,C2 [kN] 40 71 90 
HAS-U A4, HIT-V-R VRk,s,C2 [kN] 35 62 79 
HAS-U-HCR, HIT-V-HCR VRk,s,C2 [kN] 40 71 79 
HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM-HDG 8.8 VRk,s,C2 [kN] 30 46 66 
Gewindestange, galvanisch verzinkt 8.8 VRk,s,C2 [kN] 28 50 63 
Gewindestange CRC III (Tabelle A1) VRk,s,C2 [kN] 25 43 55 
Gewindestange CRC V (Tabelle A1) VRk,s,C2 [kN] 28 50 55 
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Tabelle C25:  Verschiebungen unter Zugbeanspruchung für seismische 
Leistungskategorie C2  

Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8… M16 M20 M24 
Verschiebung DLS,  
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR),  
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -‚R, HCR), AM (8.8, 8.8 HDG), 
Gewindestange (galvanisch verzinkt 8.8 und  
CRC III, V, Tabelle A1) 

δN,C2(DLS) [mm] 0,2 0,5 0,4 

Verschiebung ULS,  
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR),  
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -‚R, HCR), AM (8.8, 8.8 HDG), 
Gewindestange (galvanisch verzinkt 8.8 und  
CRC III, V, Tabelle A1) 

δN,C2(ULS) [mm] 0,6 0,8 1,0 

 
Tabelle C26:  Verschiebungen unter Querbeanspruchung für seismische 

Leistungskategorie C2  
Gewindestange, HAS-U-…, HIT-V-…, AM 8.8… M16 M20 M24 
Einbau mit Hilti Verfüll-Set      
Verschiebung DLS,  
HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 δV,C2(DLS) [mm] 1,2 1,4 1,1 

Verschiebung ULS,  
HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 δV,C2(ULS) [mm] 3,2 3,8 2,6 

Einbau ohne Verfüll-Set      
Verschiebung DLS,  
HAS-U (-8.8, A4, HCR), HIT-V (-8.8, -R, HCR), AM 8.8,  
Gewindestange (galvanisch verzinkt 8.8 und  
CRC III, V, Tabelle A1) 

δV,C2(DLS) [mm] 3,2 2,5 3,5 

Verschiebung DLS,  
HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM HDG 8.8 δV,C2(DLS) [mm] 2,3 3,8 3,7 

Verschiebung ULS,  
HAS-U (-8.8, A4, HCR), HIT-V (-8.8, -R, HCR), AM 8.8,  
Gewindestange (galvanisch verzinkt 8.8 und  
CRC III, V, Tabelle A1) 

δV,C2(ULS) [mm] 9,2 7,1 10,2 

Verschiebung ULS,  
HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM HDG 8.8 δV,C2(ULS) [mm] 4,3 9,1 8,4 

 
 
 
 
 

Anhang C21 Leistung 
Verschiebungen für seismische Leistungskategorie C2 
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Deutsches Institut fur Bautechnik 
na angielski opracowane przez DIBt 
z angielskiego na polski wykonano na zlecenie Hilti 

Tabela C3: Zasadnicze charakterystyki tulei z gwintem HIS-(R)N 
przy w betonie 

MS MlO M12 M16 
Dla okresu SO lat 

Wiercenie udarowe Yinst [-] 1,0 
Wiercenie udarowe 

[-] 1,0 
rurowym Hilti TE-CD lub TE-YD 'Yinst 

Wiercenie diamentowe (rdzeniowe) 
z szorstkowaniem przy 

'Yinst [-] 1) 1,0 
do szorstkowania Hilti 

TE-YRT 

Zniszczenie stali 
charakterystyczna HIS-N ze 

lub gwintowanym NRk,s [kN] 25 46 67 125 
klasy 8.8 

'YMs,N2) [-] 1,50 
charakterystyczna HIS-RN 

ze lub gwintowanym 'YMs,N2) [-] 26 41 59 110 
klasy 70 

'YMs,N2) [-] 1,87 
Zniszczenie przez betonu 

dla betonu 
kucr,N [-] 11,0 

niezarysowanego 

dla betonu 
kcr,N [-] 7,7 

zarysowanego 

od Ccr,N [mm] 1,5 · het 

Rozstaw kotew Scr,N [mm] 3,0 · het 
Zniszczenie przez ~r-~~1 h / het 2'. 2,0 1,0 · h.1 

. . : 
2,0 

od Cc,,sp 
2,0 > h / het> 1,3 4,6 het - 1,8 h 1,3 [mm]dla 

i 
h / het :5 1,3 2,26 h.1 

1,1),fl.i 2W!<h,; 

Rozstaw kotew Scr,sp [mm] 2 · Ccr,sp 
1l Nie oceniano 
2l W przypadku braku przepisów krajowych. 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Zasadnicze charakterystyki przy w betonie 

Z119760.21 

M20 

116 

166 

2,4 
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Tłumaczenie na język angielski opracowane przez DIBt 

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti 

Tabela C3· ciąg dalszy 
\ 

HIS-(R)N MS I MlO I M12 I M16 I M20 
Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu dla okresu użytkowania SO lat 
Efektywna głębokość osadzania h.1 [mm] 90 I 110 I 125 I 170 I 205 

Efektywna średnica łącznika di [mm] 12,5 I 16,5 I 20,5 I 25,4 I 27,6 

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie niezarysowanym e2ot25 

Zakres temperatur I: 40 ·et 24 ·e lRk,ucr [Ntmm2
] 13 

Zakres temperatur li : so·et 5o•e lRk,ucr [Ntmm2
] 11 

Zakres temperatur 111:120 ·et 72 ·e lRk,ucr (Ntmm2
] 9,5 

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym e2ot25 

Zakres temperatur I: 40 ·et 24 ·e lRk,cr (Ntmm2
) 7 

Zakres temperatur li: so·et 5o•e TRk,cr (Ntmm2
) 5,5 

Zakres temperatur 111 :120 •et 72 •e lRk,cr [Ntmm2
) 5 

Czynniki wpływające 'I' na nośność wiązania 'fRk w betonie zarysowanym i niezarysowanym 
Wpływ klasy wytrzymałości betonu: tRk = tRk,(c20;2si · \j/c 

Zakres temperatur I do Ili : \j/c [-] (fcJ2O)0,l 

Wpływ obciążen ia długotrwałego 

Zakres temperatur I: 40 ·et 24 ·e \j/0sus 1-1 0,74 

Zakres temperatur li: so·et 5o•e 11/o,u, [-] 0,89 

Zakres temperatur Ili :120 ·et 72 ·e \j/0sus [-] 0,72 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A ·r,u 

Właściwości użytkowe 

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym w betonie 

Z 
. •• ·li' , 

a -o 
, : \ \!h 

V· 

"'---""-~ ; !) :-; . -~-
2119760.21 8.06.01-226/21 

r 
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Deutsches Institut fi.ir Bautechnik 
Tłumaczenie na język angielski opracowane przez D!Bt 
Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti 

Tabela C4: Zasadnicze charakterystyki tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N 
przy obciążeniu ścinającym w betonie 

HIS-(R)N MS MlO M12 M16 M20 
Dla okresu użytkowania 50 lat 
Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna HIS-N 
ze śrubą lub prętem gwintowanym yoR k,s [kN] 13 23 34 63 58 
klasy 8.8 
Współczynnik częściowy YMs,v11 [-] 1,25 
Nośność charakterystyczna HIS-RN 
ze śrubą lub prętem gwintowanym yoRk,s [kN] 13 20 30 55 83 
klasy 70 
Współczynnik częściowy YMs,v11 [-] 1,56 2,0 
Współczynnik ciągliwości k1 [-] 1,0 
Zniszczenie stali z oddziaływaniem momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna HIS-N 
ze śrubą lub prętem gwintowanym M0Rk,s [Nm] 30 60 105 266 519 
klasy 8.8 
Nośność charakterystyczna HIS-RN 
ze śrubą lub prętem gwintowanym M0Rk,s [Nm] 26 52 92 233 454 
klasy 70 
Wspólczynnik ciągliwości k1 [-] 1,0 
Zniszczenie przez podważenie betonu 
Wspólczynnik dla podważenia ks (-] 2,0 
Zniszczenie krawędzi betonu 
Efektywna długość łącznika 11 [mm] 90 110 125 170 205 
Średnica zewnętrzna łącznika dnom [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 

1) W przypadku braku przepisów krajowych. 

' 
,,. ·~-

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A tt·· !) , , ~ 

Właściwości użytkowe Zał~ ~iĆGU:~ ~~\ 
Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu ścinającym w betonie I . I, .... ,· -,;. , a-,t- .'f,~. .,:> 

I ::·, . : ,, <lf.~.,.. >, 

\ ,.~ ...,,o > 
\ \: 5 ,-c • , , 

\ ,,;) . . ,.,., ;-,,,. 

Z119760.21 
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Deutsches Institut fur Bautechnik 
Tłumaczenie na język angielski opracowane przez 0/Bt 
Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti 

Tabela CS: Zasadnicze charakterystyki kotwy naprężeniowej Hilti HZA / HZA-R 
przy obciążeniu rozciągającym w betonie 

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA, HZA-R M12 M16 I M20 
Dla okresu użytkowania 50 lat 
Współczynnik montażowy 

Wiercenie udarowe 'Yinst 1-1 1,0 
Wiercenie udarowe wiertłem 

[-] 1,0 
rurowym Hilti TE-CD lub TE-YD 

Y1nst 

Wiercenie diamentowe (rdzeniowe) 
z szorstkowaniem przy użyciu 

Yinst 1-1 1) 1,0 
narzędzia do szorstkowania 
Hilti TE-YRT 

Zniszczenie stali 
Nośność charakterystyczna HZA NRk,s [kN) 46 86 I 135 
Nośność charakterystyczna HZA-R NRk,s [kN] 62 111 I 173 

Współczynnik częściowy YMs,N2) [-] 1,4 

Zniszczenie przez wyłamanie stożka betonu 
Efektywna głębokość HZA het [mm] hnom 
zakotwienia HZA-R het [mm] hnom 
Współczynnik dla betonu 

kucr,N [-] 11,0 
niezarysowanego 

Współczynnik dla betonu 
kcr,N [-] 7,7 

za rysowanego 

Odległość od krawędzi podłoża Ccr,N [mm] 1,5 · het 

Rozstaw kotew Scr,N [mm] 3,0 · het 
Zniszczenie przez rozłupanie dotyczące betonu niezarysowanego 

h / het~ 2,0 1,0 · het 
.. ,.,,, 

M24 I 

194 I 
248 I 

I 

2.0 -~ 

~ 
,,.,,., . .., 

Odległość od krawędzi Ccr,sp 
2,0 > h / het > 1,3 4,6 · het-1,8 · h 

[mm]dla 1,3 ,,,, , ~· 
, ,, 

h /het!', 1,3 2,26 · het 
1.0h,, z;2łl'n., 

Rozstaw kotew Scr,sp [mm] 2 · Ccr,sp 
1> Nie oceniano właściwości użytkowych. 
2) W przypadku braku przepisów krajowych . 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Właściwości użytkowe 

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym w betonie 

2119760.21 

r 

M27 

253 
1) 

1) 
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Tłumaczenie na język angielski opracowane przez D/Bt 
Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti 

Tabela CS: ciąg dalszy 
Kotwa naprężeniowa Hilti HZA, HZA-R M12 
Średn ica pręta zbrojeniowego d [mm] 12 

l:fektywna głębokość HZA het [mm] 

zakotwienia HZA-R het [mm] 

DIBt 

Deutsches Institut fur Bautechnik 

I M16 I M20 M24 I M27 

I 16 I 20 25 I 28 

hnom - 20 

hnom-1OO I 1) 

Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu dla okresu użytkowania 50 lat 
Nośność charakterystyczna wiązania w betonie niezarysowanym C2O/25 

Zakres temperatur I: 40 °C/ 24 °c 'tRk, ucr [N/mm2
] 12 

Zakres temperatur li : 8O°C/ 5O°C 'tRk ucr [N/mm2] 10 
Zakres temperatur 111:120 °C / 72 °C l Rk,ucr [N/mm2l 8,5 
Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C2O/25 

Zakres temperatur I: 40 °C/ 24 °C 'tRk,cr [N/mm 2
] 7 

Zakres temperatur li : 8O°C/ 5O°C 'tRk,cr [N/mm2
] 5,5 

Zakres temperatur 111 :120 °C / 72 °C 'tRk,cr [N/mm 2
] 5 

Czynniki wpływające \li na nośność wiązania TRk w betonie zarysowanym i niezarysowanym 
Wpływ klasy wytrzymałości betonu: 'tRk = 'tRk,(c20/2s1 · \j/c 

Zakres temperatur I do Ili: \j/c [-] (fcJ2O)0,1 

Wpływ obciążenia długotrwałego 

Zakres temperatu r I: 40 °C/ 24 °C 'l'0sus 1-1 0,74 

Zakres temperatur li: 8O°C/ 5O°C 'l'0sus 1-1 0,89 

Zakres temperatur 111 :120 °C / 72 °C 'l'0sus [-] 0,72 
1) Nie oceniano właściwości użytkowych . 

' 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A /: 1:' ' 
Właściwości użytkowe Załącznik ,\< 

-:: 
·• ' 

"' :s\ 
Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym w betonie 

''(:'';· ' '1. . ,. ,ł l Ir::_,,,,, 
., :, i" 
I I "" ,~ 
\ \?,) 

2119760.21 

r 
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Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti 

Tabela CG: Zasadnicze charakterystyki kotwy naprężeniowej Hilti HZA, HZA-R 
przy obciążeniu ścinającym w betonie 

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA, HZA-R M12 I M16 I M20 I 
Dla okresu użytkowania 50 lat 
Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna HZA VOR k s [kN) 23 I 43 I 67 I 
Nośność charakterystyczna HZA-R V

0
Rk,s [kN) 31 I 55 I 86 I 

Współczynnik częściowy YMs,v
21 [-) 1,5 

Współczynnik ciągliwości k1 [-) 1,0 
Zniszczenie stali z oddziaływaniem momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna HZA M0

Rk,s [Nm) 72 I 183 I 357 I 
Nośność charakterystyczna HZA-R M0

Rk,s [Nm) 97 I 234 I 457 I 
Współczynnik ciągliwości k1 [-] 1,0 
Zniszczenie przez podważenie betonu 
Współczynnik dla podważenia ks [-) 2,0 
Zniszczenie krawędzi betonu 

Efektywna długość łącznika 11 [mm] min (hnom; 12 · dnom) 

Średnica zewnętrzna łącznika dnom [mm] 12 I 16 I 20 I 
1l Nie oteniano właściwości użytkowych . 
2l W przypadku braku przepisów krajowych. 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Właściwości użytkowe 

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu ścinającym w betonie 

2119760.21 

M24 I M27 

97 I 126 
124 I 1) 

617 I 915 
790 I 1) 

' I min (hnom; 
8 · dnom; 300) 

24 I 27 

8.06.01-226/21 
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Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti 

Tabela C7: Zasadnicze charakterystyki pręta zbrojeniowego przy obciążeniu rozciągającym w 
betonie 

Pręt zbrojeniowy 4>8 4>10 4>12 4>14 4>16 4>20 4>25 4>26 4,28 4>30 4>32 

Dla okresu użytkowania 50 lat 
Współczynnik montażowy 

Wiercenie udarowe 'Yinst [-) 1,0 
Wiercenie udarowe wiertłem 

[-) 1,0 
rurowym Hilti TE-CD lub TE-YD 'Yinst 

Wiercenie diamentowe (rdzeniowe) 
z szorstkowaniem przy użyciu 

'Ylnst [-) 1) 1,0 
narzędzia do szorstkowania 
Hilti TE-YRT 
Zniszczenie stali 
Nośność charakterystyczna NRk,s [kN] A, · fuk2l 
Nośność charakterystyczna 
Pręt zbrojeniowy B500B NRk,s [kN] 28 43 62 85 111 173 270 292 339 388 422 
zgodnie z DIN 488-1 
Współczynnik częściowy 'YMs,N3) [-) 1,4 
Zniszczenie przez wyłamanie stożka betonu 
Współczynn i k dla betonu 

1-ucr,N 't~ 11,0 n 1eza ryso wa n ego 
Współczynnik dla betonu 

[-) 7,7 za ryso wa n ego kc,,N 
Odległość od krawędzi podłoża Ccr,N [mm] 1,5 · het 
Rozstaw kotew Scr,N [mm] 3,0 · het 
Zniszczenie przez rozłupanie dotyczące betonu niezarysowanego 

h / het ~ 2,0 
h/1),, : 1,0 · het 
.M ,. , 

······· 

Odległość od krawędzi Ccr,sp 
' '"S,. . I 

[mm)dla 
2,0 > h / het> 1,3 4,6 · h.1-l,8 · h l,3 ··1• ... ·7:~--

h /het$ l,3 2,26 · het t ,iM,., ·Z26-l\oi 
~ 

Rozstaw kotew Scr,sp [mm) 2 Ccr,sc 
1) Nie oceniano właściwości użytkowych. 
2) fuk zgodnie ze specyfi kacją pręta zbrojeniowego. 
3) W przypadku braku przepisów krajowych. 

; 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A / '~ -;j·-,) ~I~ /' . ;· .--:--- •·' ,, ·, 
, / ~ 1 y I t 

Właściwości użytkowe Zał~~i(CIO- .-< "'J:.,_ -y 

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym w betonie (/;r,('f\R 1 , 
7

) , n- ~ -;: ~.... ~ 
r·, --· r_, - ...,~()~ ~ 
~ ~J .~ .. ... 

Z119760.21 



Strona 34 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-11/0493 z 10 grudnia 2021 r. 

Tłumaczenie na język angielski opracowane przez D/Bt 

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski WYkonano na zlecenie Hilti 

Tabela C7: ciąg dalszy 
Pręt zbrojeniowy cj,8 cj,10 

ścednica pręta zbrojeniowego d [mm) 8 10 

DIBt 
Deutsches Institut fur Bautechnik 

c1>12 I ct,141 c1>1& I ct,20 I c1>2s I c1>2& I ct,zs I ct,3o I ct,32 

uiMl~lml~l~l~l~I~ 
Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu dla okresu użytkowania 50 lat 
Nośność charakterystyczna wiązania w betonie niezarysowanym C2O/25 
Zakres temperatur I: 40 °C/ 24 °C •Rk,ucr [N/mm2

] 12 
Zakres temperatur li: 8O°C/ 5O°C •Rk,ucr [N/mm2

] 10 

Zakres temperatur 111:120 °C / 72 °C tRk,ucr (N/mm2
] 8,5 

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C2O/25 
Zakres temperatur I: 40 °C / 24 °C •Rk,cr [N/mm 2

] 1) 5 7 

Zakres temperatur li : 8O°C/ 5O°C •Rk,cr [N/mm 2
] 1) 4 5,5 

Zakres temperatur 111:120 °C / 72 °C 'tRk,cr [N/mm2
] 1) 3,5 5 

Czynniki wpływające 'li na nośność wiązania TRk w betonie zarysowanym i niezarysowanym 
Wpływ klasy wytrzymałości betonu: •Rk = •Rk,(c2012s) · 'l'c 
Zakres temperatur I do Ili : 'lfc [-] (fcJ2O)0,l 

Wpływ obciążenia długotrwałego 

Zakres temperatur I: 40 °C/ 24 °C '1'0sus [-] 0,74 

Zakres temperatur li : 8O°C/ 5O°C '1'0sus [-] 0,89 

Zakres temperatur 111 :120 °C / 72 °c '1'0sus [-] 0,72 
1) Nie oceniano właściwości użytkowych . 

. . 

' 
-=~ -

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A ,/: ,· _...:::....~~ -, : .. 
~ ,,-,,, , ,y ~ ... •,)"-·'-' ,, ;-~ 

Właściwości użytkowe Zał ·C11 · .,.~_ · 
; •-·1.c1, t 

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym w betonie , ,, " ·· I 
~ I c; • .;s,,_ ~ 

i _ . • O OJ:;:-
\ \-~ '~1 

. -?,, _~) 

2119760.21 8.06.01-226/21 

r 
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Tabela CS: Zasadnicze charakterystyki pręta zbrojeniowego przy obciążeniu ścinającym w betonie 
Pręt zbrojeniowy cj,8 cj,10 cj,12 cj,14 cj,16 cj,20 cj,25 cj,26 cj,28 cj,30 cj,32 
Dla okresu użytkowania 50 lat 
Żniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna v0Rk,s [kN) 0,5 · As· fuk1l 
Nośność charakterystyczna 
Pręt zbrojeniowy B500B zgodnie 
z DIN 488-1 

VoRk,s [kN] 14 22 31 42 55 86 135 146 169 194 221 

Współczynnik częściowy YMs,v2l [-] 
Współczynnik ciągliwości [-] 

Zniszczenie stali z oddziaływaniem momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna HZA M0Rk,s [Nm] 

Nośność charakterystyczna 
Pręt zbrojeniowy B500B zgodnie 
z DIN 488-1 

Współczynnik ciągliwości 

Zniszczenie przez podważenie betonu 
Współczynn i k dla podważenia ks 

Zniszczenie krawędzi betonu 
Efektywna długość łącznika 11 

Średnica zewnętrzna łącznika dnom 
1> f uk zgodnie ze specyfikacją pręta zbrojeniowego. 
2l W przypadku braku przepisów krajowych. 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Właściwości użytkowe 

[Nm] 

[-] 

1-1 

[mm] 

[mm] 

33 65 112 178 265 

min (h.1; 12 · dnom) 

8 10 12 14 16 

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu ścinającym w betonie 

Z119760.21 

1,5 
1,0 

518 1012 1139 1422 1749 2123 

1,0 

2,0 

min (hnom; 8 · dnom; 3001 
20 25 26 28 30 32 

', 
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Tabela C9: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym 
Pręt gwintowany, HAS-U-... , HIT-V-... , AM 8.8 I MS IMWIMUIM~IMWIMNIMVIM~ 
Zakres temperatur I - beton niezarysowany: 40 °C / 24 °C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm')] I 0,02 I o,o3 I o,o3 I o,o4 I 0,06 I 0,01 I 0,01 I 0,08 
ONoo [mm/(N/mm')] I 0,04 I 0,05 I 0,06 I 0,08 I 0,10 I 0,13 I 0,14 I 0,16 

Zakres temperatur li - beton niezarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm' )] I 0,03 I 0,04 I 0,05 I 0,06 I 0,08 I 0,09 I 0,10 I 0,12 
ONoo [mm/(N/mm')] I 0,04 I 0,05 I 0,06 I 0,09 I 0,11 I 0,13 I 0,15 I 0,16 

Zakres temperatur Ili - beton niezarysowany: 120°c / 72°C 

Przemieszczenie 
ONo [mm/(N/mm')] I o,o4 I o,o5 I 0,06 I 0,08 I 0,10 I 0,12 I o,13 I 0,16 
ONoo [mm/(N/mm'll I o,o4 I o,o5 I 0,01 I o,o9 I 0,11 I o,13 I 0,15 I 0,11 

Zakres temperatur I - beton zarysowany: 40 °C / 24 °C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm')] I 0,07 
ONoo [mm/(N/mm')] I 0,16 

Zakres temperatur li - beton zarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
ONo [mm/(N/mm')] I 0,10 

ONoo [mm/(N/mm')] I 0,22 
Zakres temperatu r Ili - beton zarysowany: 120°c / 72°C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm')] I 0,13 
ONoo [mm/(N/mm')] I 0,29 

Tabela ClO: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym 
Pręt gwintowany, HAS-U-... , HIT-V-... , AM 8.8 MS MlO M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Przemieszczenie 
Ovo [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

ovoo [mm/kN] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Właściwości użytkowe 

Przemieszczenia w przypadku pręta gwintowanego, HAS-U-... , HIT-V-... oraz AM 8.8 

2119760.21 8.06.01-226/21 
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Tabela Cll: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym 
HIS-(R)N I MS 
Zakres temperatur I - beton niezarysowany: 40 •c / 24 •c 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm')] I 0,03 

ONoo [mm/(N/mm')] I 0,06 
Zakres temperatur li - beton niezarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm')] I 0,05 

ONoo [mm/(N/mm')] I 0,07 
Zakres temperatur Ili - beton niezarysowany: 12o•c / 72°C 

Przemieszczenie 
ONo [mm/(N/mm')] I 0,06 

ONoo [mm/(N/mm')] I 0,07 
Zakres temperatur I - beton zarysowany: 40 •c / 24 •c 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm')] I 
ONoo [mm/(N/mm')] I 

Zakres temperatur li - beton zarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm')] I 
ONoo [mm/(N/mm')] I 

Zakres temperatur Ili - beton zarysowany: 12o·c / 72°C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm' )] I 
0Noo [mm/(N/mm')] I 

Tabela C12: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym 
HIS-(R)N 

Przemieszczenie 
Ovo 

Ovoo 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Właściwości użytkowe 

Przemieszczenia w przypadku HIS-(R)N 

2119760.21 

MS 

[mm/kN) 0,06 
[mm/kN) 0,09 

I MlO I M12 I M16 

I 0,05 I 0,06 I 0,07 

I 0,09 I 0,11 I 0,13 

I 0,06 I 0,08 I 0,10 

I 0,09 I 0,11 I 0,13 

I 0,08 I 0,10 I 0,13 

I 0,09 I 0,11 I 0,14 

0,11 
0,16 

0,15 
0,22 

0,20 
0,29 

MlO M12 M16 
0,06 0,05 0,04 
0,08 0,08 0,06 

I M20 

I 0,08 

I 0,14 

I 0,11 

I 0,15 

I 0,14 

I 0,15 

M20 
0,04 
0,06 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
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Tabela C13: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym 
Kotwa naprężeniowa Hilti HZA, HZA-R I M12 I M16 I M20 I M24 
Zakres temperatur I - beton niezarysowany: 40 •c / 24 •c 

Przemieszczenie 
◊NO [mm/(N/mm')) I 0,03 I 0,04 I 0,06 I 0,07 

◊Noo [mm/(N/mm')] I 0,06 I 0,08 I 0,13 I 0,13 
Zakres temperatur li - beton niezarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
◊NO [mm/(N/mm')] I 0,05 I 0,06 I 0,08 I 0,10 

◊Noo [mm/(N/mm')] I 0,06 I 0,09 I 0,14 I 0,14 
Zakres temperatur Ili - beton niezarysowany: 120°C / 72°C 

Przemieszczenie 
llNo [mm/(N/mm')] I 0,06 I 0,08 I 0,10 I 0,12 
llNoo [mm/(N/mm')] I 0,07 ! 0,09 I 0,14 I 0,14 

Zakres temperatur I - beton zarysowany: 40 •c / 24 •c 

Przemieszczenie 
◊No [mm/(N/mm')] I 0,11 

llNoo [mm/(N/mm')) I 0,16 
Zakres temperatur li - beton zarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
◊NO [mm/(N/mm')) I 0,15 
◊Noo [mm/(N/mm')] I 0,22 

Zakres temperatur Ili - beton zarysowany: 120°C / 72°C 

Przemieszczenie 
llNo [mm/(N/mm')) I 0,20 

llNoo [mm/(N/mm')] I 0,29 

Tabela C14: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym 
Kotwa naprężeniowa Hilti HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 

Przemieszczenie 
llvo [mm/kN] 0,05 0,04 0,04 0,03 

Ovoo [mm/kN) 0,08 0,06 0,06 0,05 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Właściwości użytkowe 

Przemieszczenia w przypadku HZA oraz HZA-R 

Z119760.21 

r 

I M27 

I 0,08 

I 0,15 

I 0,11 

I 0,15 

I 0,14 

I 0,16 

M27 

0,03 
0,05 
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Tabela C15: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym 
Pret zbrojeniowy I ct,s I 4>101 ct,12 1 4>141 cj,161 c1>2ol c1>2sl cj,261 c1>2sl cl>30I 4>32 
Zakres temperatur I - beton niezarysowany: 40 °C / 24 °C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm2 )J I o,o2I 0,0310,0310,041o,0410,0610,011o,0810,0810,091 o,09 

ONoo [mm/(N/mm 2
)] I 0,041o,0510,0610,0110,0810,1010,1310,1410,1510,1610,11 

Zakres temperatur li - beton niezarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
◊NO [mm/(N/mm 2)J I 0,031o,0410,0510,0510,0610,0810,1010,1110,1110,1210,12 
ONoo [mm/(N/mm 2

)] I 0,0410,0510,061 0,D7I 0,0910,1110,1410,1510,1510,1610,17 
Zakres temperatur Ili - beton niezarysowany: 120°c / 72°C 

Przemieszczenie 
<>No [mm/(N/mm2

)] I 0,0410,0510,0610,0710,0810,1010,1210,1310,1410,151 0,16 

ONoo [mm/(N/mm 2 )J I 0,0410,0510,0110,0810,0910,1110,1410,1510,1610,1110,18 
Zakres temperatur I - beton zarysowany: 40 °C / 24 °c 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm 2

)] I 0,11 
ONoo [mm/(N/mm 2

)] I 0,16 
Zakres temperatur li - beton zarysowany: 80°C / 50°C 

Przemieszczenie 
ONO [mm/(N/mm2

)] I 0,15 
ONoo [mm/(N/mm2

)] I 0,22 
Zakres temperatur Ili - beton zarysowany: 120°c / 12°c 

Przemieszczenie 
<>No [mm/(N/mm 2

)] I 0,20 

ONoo [mm/(N/mm 2
)] I 0,29 

Tabela C16: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym 
Pręt zbrojeniowy cj,8 cj,10 4>12 4>14 4>16 4>20 cj,2S cj,26 cj,28 cj,30 cj,32 

Przemieszczenie 
<>vo [mm/kN] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ovoo [mm/kN] 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

Właściwości użytkowe 

Przemieszczenia w przypadku pręta zbrojeniowego 

Zl19760.21 
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Tabela C17:Zasadnicze charakterystyki pręta gwintowanego, HAS-U-... , HIT-V-... 
oraz AM 8.8 przy obciążeniu rozciągającym dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl 

Pręt gwintowany, HAS-U-••• , HIT-V-••• oraz AM 8.8 Ml0 MlZ I M16 i MZO I MZ4 i MZ7 i M30 
Dla okresu użytkowania 50 i 100 lat 
Nośność charakterystyczna NRk,s,C1 [kN) A, · fuk 
Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu dla okresu użytkowania 50 lat 
Nośność charakterystyczna wiązania w betonie niezarysowanym C20/25 
Zakres temperatur I: 40 ·ci 24 ·c TRk,Cl [N/mm2

) 5,2 7,0 
Zakres temperatur li: ao·c/ 5o•c TRk,Cl [N/mm2

] 3,9 5,7 
Zakres temperatur 111:120 •c / 72 •c TRk,Cl [N/mm2

) 3,5 4,8 
Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu dla okresu użytkowania 100 lat 
Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C20/25 
Zakres temperatur I: 40 · c/ 24 ·c TRk,100,Cl [N/mm2

] 4,5 6,3 
Zakres temperatur li: ao·c/ 5o•c TRk,100,Cl [N/mm2

] 3,7 5,2 
Zakres temperatur 111:120 ·c / 72 ·c TRk,100,Cl [N/mm2

) 3,1 4,4 
Czynniki wpływające 'I' na nośność wiązania TRk i TRk,100,c1 w betonie zarysowanym 
Wpływ klasy wytrzymałości betonu: TRk = TRk,(c20/2sJ · \jfc 

Zakres temperatur I do Ili : \jfc 1-1 1,0 

Tabela C18: Zasadnicze charakterystyki pręta gwintowanego, HAS-U-... , HIT-V-... 
oraz AM 8.8 przy obciążeniu ścinającym dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl 

Pręt gwintowany, HAS-U-... , HIT-V-... oraz AM 8.8 Ml0 MlZ I M16 i MZ0 I MZ4 i MZ7 I M30 
Dla okresu użytkowania 50 i 100 lat 
Współczynnik dla przestrzeni 
pierścieniowej bez zestawu agap 1-1 0,5 
wypełniającego Hilti 

Współczynnik dla przestrzeni 
pierścieniowej z zestawem agap 1-1 1,0 
wypełniającym Hilti 

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna VRk,s,Cl [kN) 0,35 · A,· fuk 

. 

; 

~-=~ Dr r,'·, .. 
. ' o 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 11:,:: /;._,\'-:.." L y J f ·. l' 

Właściwości użytkowe Mr · -,. Załą _ ~ C'ł11, . 4 " 
Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym i ścinającym . -~) '-' '• ~,o - -
dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl \ ... ., ... 

', \-;, ,.;;-
\\ ,:/1. \ - ~ -~ · ~ • .._;_.,-7 1 
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Tabela Cl9: Zasadnicze charakterystyki kotwy naprężeniowej Hilti HZA, HZA-R 
przy obciążeniu rozciągającym dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl 

~otwa naprężeniowa Hilti HZA, HZA-R M12 I M16 I M20 M24 
Dla okresu użytkowania SO lat 
Zniszczenie stali 
Nośność charakterystyczna HZA NRk,s,Cl [kN) 46 I 86 I 135 194 
Nośność charakterystyczna HZA-R NRk,s,Cl [kN) 62 I 111 I 173 248 
Współczynnik częściowy 'YMs,N,ci2> 1-1 1,4 
Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu 
Średnica pręta zbrojeniowego d [mm) 12 I 16 I 20 25 
Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C20/25 

Zakres temperatur I: 40 ·c; 24 ·c •Rk,Cl [N/mm2
] 6,1 

Zakres temperatur li : so·c; 5o•c •Rk,Cl [N/mm2
) 4,8 

Zakres temperatur 111:120 •c / 72 •c •Rk,Cl [N/mm2
) 4,4 

Czynniki wpływające 'I' na nośność wiązania TRk,c1 w betonie zarysowanym 
Wpływ klasy wytrzymałości betonu: •Rk = •Rk,(c20/2s) · \jlc 

Zakres temperatur I do Ili: \jlc [-) 1,0 
1) Nie oceniano właściwości użytkowych. 
2) W przypadku braku przepisów krajowych. 

Tabela C20: Zasadnicze charakterystyki kotwy naprężeniowej Hilti HZA, HZA-R 
przy obciążeniu ścinającym dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl 

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA, HZA-R M12 I M16 I M20 M24 
Dla okresu użytkowania SO lat 
Współczynnik dla przestrzeni 
pierścieniowej bez zestawu Ogap 1-1 0,5 
wypełniającego Hilti 

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna HZA VRk,s,Cl [kN) 16 I 30 I 47 68 
Nośność charakterystyczna HZA-R VRk,s,Cl [kN) 22 I 39 I 60 124 
Współczynnik częściowy 'YMs,V,C12) 1-1 1,5 

1) Nie oceniano właściwości użytkowych . 
2) W przypadku braku przepisów krajowych. 

-

; 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

I M27 

I 253 

I 1) 

I 28 

I M27 

I 88 

I 1) 

---=:.--::,, . 
~.,f' f_) I 

0 ·;.,-:1 r GŁ}' . ~ ' · ---
Właściwości użytkowe ',; / -•.'" - . .) 

Zał~~n1j,{-p8 
Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym i ścinającym ! (t: (--7 ---1 !:,, 
dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl 

I ~-l , , • : , r 
~ -- . 4 ,v.._~r, . 

, 
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Tabela C21: Zasadnicze charakterystyki pręta zbrojeniowego przy obciążeniu rozciągającym 
dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl 

Pręt zbrojeniowy cj,10 cj,12 cj,14 cj,16 cj,20 cj,25 cj,26 cj,28 cj,30 cj,32 

Dla okresu użytkowania SO lat 
Zniszczenie stali 
Nośność charakterystyczna NRk,s,Cl [kN] A,· fukl ) 

Nośność charakterystyczna pręta 
zbrojeniowego B5OOB NRk,s,Cl [kN] 43 62 85 111 173 270 292 339 388 442 

zgodnie z DIN 488:-1 

Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu 
Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32 

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C20/2S 
Zakres temperatur I: 

•Rk,Cl [N/mm2
] 4,4 6,1 

40 °C/ 24 °C 

Zakres temperatur li: 
•Rk,Cl [N/mm2

] 3,5 4,8 
8O°C/ 5O°C 

Zakres temperatur Ili: 
•Rk,Cl [N/mm2

] 3 4,4 
120 °c / 72 °c 

Czynniki wpływające 'I' na nośność wiązania TRk,c1 w betonie zarysowanym 
Wpływ klasy wytrzymałości betonu: •Rk = •Rk,(c20/2s1 · \Jlc 

Zakres temperatur I do Ili : \Jlc [-] 1,0 
1) fuk zgodnie ze specyfikacją pręta zbrojeniowego. 

Tabela C22: Zasadnicze charakterystyki pręta zbrojeniowego przy obciążeniu ścinającym 
dla kategorii wytrzymałości sejsmicinej Cl 

Pręt zbrojeniowy cj,10 cj,12 cj,14 cj,16 cj,20 cj,25 cj,26 cj,28 cj,30 cj,32 

Dla okresu użytkowania SO lat 
Współczynnik dla przestrzeni 
pierścieniowej bez zestawu Ugap [-] 0,5 
wypełniającego Hilti 

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego 
Nośność charakterystyczna VRk,s,Cl [kN] 0,35 · A,· fukl) 

Nośność charakterystyczna pręta 
zbrojeniowego B5OOB VRk,s,Cl [kN] 15 22 29 39 60 95 102 118 135 155 

zgodnie z DIN 488:-1 
1) fuk zgodnie ze specyfikacją pręta zbrojeniowego. 

; 

---
System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A ~ ~~-;-;['.-':: 
Właściwości użytkowe blą(if#'~ '> ' 
Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym i ścinającym . "- ' 

··c: 'Ił, 
dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej Cl 

\ ~ ; ; ~ ; "'.'-::;., l, 

2119760.21 



Strona 43 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-11/0493 z 10 grudnia 2021 r. 

Tłumaczenie na język angielski opracowane przez DIBt 
Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti 

DIBt 
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Tabela C23: Zasadnicze charakterystyki pręta gwintowanego, HAS-U-... , HIT-V-... oraz.AM 8.8 
przy obciążeniu rozciągającym dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 

Pręt gwintowany, HAS-U-... , HIT-V-... , AM 8.8 M16 M20 M24 

Dla okresu użytkowania 50 i 100 lat 

Zniszczenie stali 
Nośność charakterystyczna 
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR), 
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -,R, HCR) , AM (8.8, 8.8 HDG) NRk,s,c2 
Pręt gwintowany (ocynk galwaniczny 8.8 i CRC 
Ili, V, Tabela Al) 

[kN] 

Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie kotwy oraz przez wyłamanie stożka betonu 
Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C2O/25 

A,· fuk 

w otworach wierconych udarowo i otworach wierconych udarowo wiertłem rurowym Hilti TE-CD lub TE-YD 

Zakres temperatur I: 40 °C / 24 °C 'tRk,c2 = 'tRk, 100,c2 [N/mm2
] 3,9 4,3 3,5 

Zakres temperatur li: 8O°C / SO°C 'tRk,c2 = 'tRk,100,c2 [N/mm2
] 3,3 3,7 2,9 

Zakres temperatur 111:120 °C / 72 °C 'tRk,c2 = 'tRk,100,c2 [N/mm2
] 2,8 3,2 2,5 

Czynniki wpływające \li na nośność wiązania TRk,c2 i TRk,100,a w betonie zarysowanym 

Wpływ klasy wytrzymałości betonu: 'tRk = 'tRk,{c20/2sI · \flc 
Zakres temperatur I do Ili: \flc [-] 1,0 

Tabela C24: Zasadnicze charakterystyki pręta gwintowanego, HAS-U-... , HIT-V-... 
oraz AM 8.8 przy obciążeniu ścinającym dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 

Pręt gwintowany, HAS-U-; .. , HIT-V-... , AM 8.8 M16 M20 M24 

Dla okresu użytkowania 50 i 100 lat 
Współczynnik dla przestrzeni pierścieniowej bez 

zestawu wypełniającego Hilti 

Współczynnik dla przestrzeni pierścieniowej z 

zestawem wypełniającym Hilti 

Ugap 

Ugap 

[-] 0,5 

[-] 1,0 

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego, z użyciem zestawu wypełniającego Hilti 

Nośność charakterystyczna 

HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 VRk,s,c2 [kN] 46 77 

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego, bez użycia zestawu wypełniającego Hilti 

Nośność charakterystyczna 

HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 VRk,s,C2 [kN] 40 

HAS-U A4, HIT-V-R VRk,s,C2 [kN] 35 

HAS-U-HCR, HIT-V-HCR VRk,s,C2 [kN] 40 

HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM-HDG 8.8 VRk,s,C2 [kN] 30 

Pręt gwintowany, ocynk galwaniczny 8.8 VRk,s,C2 [kN] 28 

Pręt gwintowany, CRC Ili (Tabela Al) VRk,s,C2 [kN] 25 

Pręt gwintowany CRC V (Tabela Al) VRk,s,C2 [kN] 28 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 
Właściwości użytkowe 

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym i ścinającym 
dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 
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Tabela C25: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym dla kategorii 
wytrzymałości sejsmicznej C2 

Pręt gwintowany, HAS-U-... , HIT-V-... , AM 8.8 M16 M20 M24 
Przemieszczenie DLS, 

HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR), 
HIT-V (-8.8, -8.8 F, -,R, HCR), AM (8.8, 8.8 HDG), bN,C2(DLS) (mm] 0,2 0,5 0,4 
Pręt gwintowany (ocynk galwaniczny 8.8 
i CRC Ili, V, Tabela Al) 

Przemieszczenie ULS, 
HAS-U (-8.8, -8.8 HDG, A4, HCR), 

HIT-V (-8.8, -8.8 F, -,R, HCR), AM {8.8, 8.8 HDG), bN,C2(ULS) [mm) 0,6 0,8 1,0 
Pręt gwintowany (ocynk galwaniczny 8.8 
i CRC Ili, V, Tabela Al) 

Tabela C26: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym dla kategorii 
wytrzymałości sejsmicznej C2 

Pręt gwintowany, HAS-U-... , HIT-V-... , AM 8.8 M16 M20 M24 
Montaż z użyciem zestawu wypełniającego Hilti 
Przemieszczenie DLS, 

0v,C2(DLS) [mm) 1,2 1,4 1,1 
HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 

Przemieszczenie ULS, 
0v,C2(ULS) [mm) 3,2 3,8 2,6 

HAS-U 8.8, HIT-V 8.8, AM 8.8 

Montaż bez użycia zestawu wypełniającego Hilti 

Przemieszczenie DLS, 

HAS-U (-8.8, A4, HCR), HIT-V (-8.8, -R, HCR), 
AM8.8, ◊V,C2(DLS) [mm) 3,2 2,5 3,5 
Pręt gwintowany (ocynk galwaniczny 8.8 

i CRC Ili, V, Tabela Al) 

Przemieszczenie DLS, 
0v,C2(DLS) [mm) 2,3 3,8 3,7 

HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM HDG 8.8 

Przemieszczenie ULS, 

HAS-U (-8.8, A4, HCR), HIT-V (-8.8, -R, HCR), 

AM8.8, 6v,c2(ULS) [mm) 9,2 7,1 10,2 
Pręt gwintowany (ocynk -galwaniczny 8.8 

i CRC Ili, V, Tabela Al) 

Przemieszczenie ULS, 
0v,C2(ULS) [mm) 4,3 9,1 8,4 

HAS-U 8.8 HDG, HIT-V-F 8.8, AM HDG 8.8 

; 

System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A 

~~~ ; r, f:, •• 

Właściwości użytkowe Zał n·i ·_ • / · o ~!~~r 
Przemieszczenia dla kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 r/•.I} /i~,:.'·:~, r' -~: •-/ 
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DIBt 
Deutsches Institut fur Bautechnik 

Ja, niżej podpisana, Urszula Dorota Kallas, tłumacz przysięgły języka angielskiego i francuskiego, 
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości poci numerem TP/4520/05, 
stwierdzam, że niniejsze tłumaczenie w pełni odpowiada przedstawionemu mi oryginałowi 
dokumentu w języku angielskim 
Warszawa, 04.03.2022 r. Rep. Nr 206/2022 
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